
Statytojas:

Projektuotojas:

Klaipėdos miesto savivaldybė

UAB "Ademo grupė"

2018 m.

Projekto numeris: 180116A

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS 
(UNIKALUS NR. 2198-3001-1010) LIEPOJOS G. 39, 

KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO 
PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



Statytojas:

Projektuotojas:

Sutarties pavadinimas:

Projektas:

Adresas:

Statinių kategorijo:

Statybos rūšis:

Etapas:

Projekto dalis:

Projekto numeris:

Data:

A 1538

Atestato Nr. Parašas

UAB Ademo grup” Duomenys kaupiami ir saugomi A.s. Nr. LT72 7300 0101 3743 4180

Viršuliškių skg. 34, LT-05132, Vilnius Juridinių asmenų registre AB bankas Swedbank
Tel. +370 (5) 210 7488 Kodas 303194385 B.k. 73000

Faks. +370 (5) 278 4032 www.adem.lt

El. p.: info@adem.lt

Projekto vadovė

Klaipėdos miesto savivaldybė

UAB "Ademo grupė"

Statinio projektavimo paslaugų teikimo sutartis  Nr. J9-80

Vinga Juškauskait”

180116A

2018 m.

Všį Klaipėdos universitetinės ligoninės (Unikalus nr. 2198-3001-
1010) Liepojos g. 39, Klaipėda, dalies "A" rekonstravimo projektas 

Liepojos g. 39, Klaipėdos m. savivaldybė

Rekonstravimas

Projektiniai pasiūlymai

Projektiniai pasiūlymai

Ypatingasis                                              

http://www.adem.lt/
mailto:info@adem.lt
mailto:info@adem.lt


0 2018-05 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IŠDAVIMUI 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. DOK. 

NR. 

 

UAB „ADEMO 
GRUPĖ“ 

info@adem.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS     

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS (UNIKALUS 
NR. 2198-3001-1010) LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDA, DALIES 

"A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS 

A1538 PV VINGA JUŠKAUSKAITĖ  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
0 

    PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

KALBA  STATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

LT KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖ 180116A-PP.DSZ 1 2 

 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų sk. 

 Antraštinis lapas 2 

Dokumentai: 

180116A-PP.DSZ Dokumentų sudėties žiniaraštis 1 

180116A-PP.AR Aiškinamasis raštas 9 

 Statinio projektavimo užduotis (Techninė specifikacija) 6 

 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Registro 
įrašo Nr. 21/3011. Žemės sklypas su statiniais 5 

 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Registro 
įrašo Nr. 50/11440. Statiniai 2 

 Žemės sklypo planas 2 

NR. PN 21/98-0008 Valstybinės žemės panaudos sutartis 2 

NR. 13SUN-37-(14.13.56.) Valstybinės žemės panaudos sutartis 2 

NR. 13SUN-38-(14.13.56.) Valstybinės žemės panaudos sutarties pakeitimas 1 

2017-09-06 Kadastrinių matavimų duomenys 2 

   

Grafinė dalis:  
180116A-00-PP-SP.B-00 Situacijos schema ir fotofiksacija 2 

180116A-00-PP-SP.B-01 Sklypo sutvarkymo planas 1 

180116A-01-PP-SA.B-02 Rūsio planas 1 

180116A-01-PP-SA.B-03 Pirmo aukšto planas 1 

180116A-01-PP-SA.B-04 Antro aukšto planas 1 

180116A-01-PP-SA.B-05 Trečio aukšto planas 1 

180116A-01-PP-SA.B-06 Techninio aukšto planas 1 

180116A-01-PP-SA.B-07 Fasadas 1-10, Fasadas A-D 1 

180116A-01-PP-SA.B-08 Fasadas 10-1, Fasadas D-A 1 

180116A-01-PP-SA.B-09 Pjūvis A-A 1 

180116A-01-PP-SA.B-10 Antro, trečio aukšto technologijos išdėstymo schema 1 

180116A-01-PP-SA.B-11 Vaizdinė informacija su urbanistine aplinka 3 

Priedai:   

2009-06-05 Statybos leidimas  LNS-30-090605-00029/SL-11-NR-(14.5) 3 

ES-180328-1 Autoriaus turtinių teisių perleidimo sutartis 1 

2017-03-17 Autoriaus turtinių teisių perleidimo sutartis 1 

2019m. 

“Klaipėdos universitetinės ligoninės korpuso Nr.4 rekonstrukcija-dalies 
„A“ antstato statyba Liepojos g. 39 (unik. Nr. 2198-3001-1010)“ projekto 
esminiai sprendiniai 

11 



DOKUMENTO YMUO LAPAS LAP  

180116A-PP.AR 1 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI KINAMASIS RA TAS 

PROJEKTINIAI PASI LYMAI 

 

  

 

 

 

 



DOKUMENTO YMUO LAPAS LAP  

180116A-PP.AR 2 9 
 

 

TURINYS 

 

 

 

1 PROJEKTINI  PASI LYM  RENGIMO PAGRINDAS ............................................................................................................. 3 

2 BENDRIEJI DUOMENYS ............................................................................................................................................................... 3 

3 EM S SKLYPAS ....................................................................................................................................................................... 3 

4 PASTATAS ................................................................................................................................................................................... 5 

5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI ..................................................................................................................................................... 7 

5.1 Antstato statyba .......................................................................................................................................................... 7 

5.2 Sklypo sutvarkymas ..................................................................................................................................................... 7 

5.3 Fasadai .............................................................................................................................................................................. 8 

5.4 I planavimas ..................................................................................................................................................................... 8 

5.5 Technologija ..................................................................................................................................................................... 8 

5.6 Konstrukcijos ................................................................................................................................................................... 9 

5.7 In inerin s sistemos ..................................................................................................................................................... 9 

5.8 Pritaikymas moni  su negalia reikm ms .............................................................................................................. 9 

 

 



DOKUMENTO YMUO LAPAS LAP  

180116A-PP.AR 3 9 
 

 

1 PROJEKTINI  PASI LYM  RENGIMO PAGRINDAS 
 

Projektiniai pasi lymai parengti vadovaujantis: 

1) Statinio projektavimo paslaug  teikimo sutartimi Nr.  2018 01 16; 

2) Statinio projektavimo u duotimi (technine specifikacija); 

3) Projektini  pasi lym  rengimo u duotimi; 

4) Sutartimi Nr. ES-180328-1 (d l autorini  teisi  perdavimo); 

5) Statytojo pateiktais privalomaisiais dokumentais; 

6) Pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

 

2 BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Statytojas – Klaip dos miesto savivaldyb , a.k. 111100775. Adresas: Liep  g. 11, LT-91502 
Klaip da, info@klaipeda.lt ; 

Naudotojas- V  Klaip dos universitetin s ligonin , a.k. 190468035, Adresas: Liepojos g. 

41, LT-92288, Klaip da, e-pa tas: bendras@kul.lt ; 

Projektuotojas – UAB „Ademo grup ”, a.k. mon s kodas 303194385, adresas M nulio g. 
7., LT-04326 Vilnius, e-pa tas: info@adem.lt  

Projekto vadovas – Vinga Ju kauskait , architekto kvalifikacijos atestato Nr. A1538, e-

pa tas: vinga.juskauskaite@adem.lt 

Projekto pavadinimas – Klaip dos universitetin s ligonin s korpuso Nr. 4 rekonstrukcija 
– dalies „A“ anstato statyba Liepojos g. 39 (unikalus Nr. 2198-3001-1010), A laida; 

Projektavimo stadija – Projektiniai pasi lymai ; 

Statybos sklypo adresas – Liepojos g. 39, Klaip dos miestas. 

Statinio paskirtis – negyvenamasis , gydymo paskirties (STR 1.01.03:2017 „Statini  
klasifikavimas“) 

Statinio kategorija – ypatingasis (STR 1.01.03:2017 „Statini  klasifikavimas“)  

Statybos r is - rekonstravimas (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos r ys“)  

 

3 EM S SKLYPAS 

em s sklypo kadastro numeris - Kadastro Nr. 2101/0001:364, unikalus Nr. 2101-0001-364 

Sklypo adresas – Liepojos g. 39, Klaip dos miestas. 

Pagrindin  tikslin  sklypo naudojimo paskirtis – Kita. 

em s sklypo naudojimo b das –Visuomenin s paskirties teritorijos. 

mailto:info@klaipeda.lt
mailto:bendras@kul.lt
mailto:info@adem.lt
mailto:vinga.juskauskaite@adem.lt
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em s sklypo plotas – 14,3291 ha. 

Nuosavyb s teis  - LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Valstybin s em s patik jimo teis  – Nacionalin  em s tarnyba prie em s kio ministerijos, a.k. 
188704927 

em s panaudos sutartis - sudaryta 1998-05-18 Nr. PN21/98-0008 su V  Klaip dos universitetin s 
ligonin , a.k. 190468035, galioja iki 2097-05-18 

 

Esami servitutai: 

 

Sklypui taikomos specialiosios em s ir mi ko naudojimo sąlygos: 

 

em s sklype esantys pastatai: 
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Paveikslas em s sklype esantys pastatai ir gretimyb s (duomenys: Regia LT) 

 

 

em s sklype Liepojos g. 39 yra rekonstruojamas pastatas, kurio adresas Liepojos g. 39 ir pastatai, 
kuri  adresai: Liepojos g. 39T; 41; 41A; 41T ir 43. 
 

Gretimyb s: 

em s sklypas Liepojos g. 39, rytuose yra Liepojos gatv , pietryčiuose Prekybos centras (Liepojos 
g. 27) pietuose ir vakaruose sklypas ribojasi su valstybin s em s sklypu, pietvakariuose greta sklypo 
praeina dvirači  takas, iaur je sklypas ribojasi su kitos gydymo paskirties staigos, J rinink  
ligonin s, naudojamu em s sklypu.  

Saugomos teritorijos: 

Sklypas Liepojos g. 39, Klaip da,  saugom  teritorij  ribas nepatenka. 

Kult ros paveldas: 

Sklypas Liepojos g. 39, Klaip da,  nekilnojamojo kult ros paveldo teritorij  ribas nepatenka. 

 

4 PASTATAS 

 

Gydymo paskirties pastatas (unikalus Nr. 2198-3001-1010) pa ym jimas plane 1D3b, pastatytas 1983 
m. Bendras pastato plotas 10390,59 m2, pagrindinis plotas 2449,12 m, t ris 62163 m2. Pastatas 3 
auk t  su r siu ir techniniu auk tu. Pastatas sąlyginai yra skirstomas  kelis korpusus arba dalis: A, 
B, D, G ir V. Dalis A – piečiausiai esantis vienaauk tis korpusas ( r. schemą emiau).  
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A dalies vaizdas i  iaur s vakar  pus s 
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4 korpuso vaizdas i  rytin s pus s 
 

5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

5.1 Antstato statyba 

Vadovaujantis projektavimo u duotimi vir  A dalies esamo pirmo auk to, kuriame yra sik ręs 
Vaik  lig  skyrius ir priimamasis, statomi 2 nauji ligonin s auk tai ir techninis auk tas.  

Projektiniai pasi lymai parengti vadovaujantis “Klaip dos universitetin s ligonin s korpuso Nr.4 
rekonstrukcija-dalies „A“ antstato statyba Liepojos g. 39 (unik. Nr. 2198-3001-1010)“ projektu 

(projektuotojas UAB „Ramboll“/UAB „Baltic Engineers“), kuriam yra i duotas statybą leid iantis 
dokumentas. Naujas techninis projektas rengiamas d l to, kad pasikeitus naudotojo poreikiams siekiama 
i saugoti esamą pirmą auk tą, kuriame iuo metu yra naujai rengtas priimamojo skyrius. 

Vadovaujantis Autoriaus turtini  teisi  perleidimo sutartimi (2018.03.28 UAB „Ekotektonika“ ir 
UAB „Ademo grup “ pasira yta Sutartis Nr. ES-180328-1) projekto, kuriam yra i duotas statybos 
leidimas fasad  ir i planavimo sprendiniai nekeičiami. Vietoje naujai projektuojamo pirmo auk to 
i saugomas esamas i planavimas ir konstrukcijos. Esant poreikiui pirmo auk to ir r sio konstrukcijos 
bus stiprinamos. In inerini  sistem  ankstesniojo projekto sprendinius numatoma koreguoti pagal 
architekt rini  ir konstrukcij  sprendini  pakeitimus.   

 

5.2 Sklypo sutvarkymas 

 sklypą patenkama i  Liepojos g. per du va iavimus i  sklypo rytin s pus s, sklypas aptvertas 
tvora, neu statyta teritorija  12,6426 ha kurią sudaro takai, eldiniai, vejos, aik tel s (14,3291 ha). 
Teritorija  tvarkoma apie korpuso Nr.4 dalies „ A“ rekonstruojamą dal  - tai aligatvis, nuogrinda, 
formuojamas alios zonos reljefas.  
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Pagal STR 2.06.04:2011 „Gatv s. Bendrieji reikalavimai.“ ligonin s pastatui (unikalus Nr. 2198-

3001-1010) privalomas minimalus automobili  viet  skaičius – 117 viet , i  io skaičiaus 10 viet  skiriama 
mon ms su negalia. Naujai statomiems auk tams reikalinga numatyti 14 viet  (2 vietos skirtos N). 

Esamose aik tel se  sklype ( kad. Nr.:2101/0001:364) automobili  parkavimui yra 299 vietos. Tai 
atitinka automobili  skaičiaus ligonin s pastatui reikalavimus. Papildomai  ligonin s sklype (kad. 
Nr.:2101/0001:364) numatoma rengti 43 viet  ( i  j  2 N) automobili  stov jimo viet  aik telę 
iaurin je sklypo dalyje netoli pagrindinio patekimo  sklypą.  

 

5.3 Fasadai 

Nauj  auk t  fasad  apdaila derinama prie esamo pastato fasad  i laikant vieningą 
architekt rinę i rai ką. Pastato „A“ dalies i or s sienas numatoma ap iltinti 12 cm akmens vatos 

plok t mis (pagal energinio naudingumo C klas s reikalavimus). Fasad  pavir ia  apdaila – viesus 
tinkas ir raudonos klinkerin s plytel s. Nauj  fasad  ir fasado element  spalvos bus derinamos prie 
esam  pastato dali  spalvos.  

 

5.4 I planavimas 

Pagal projektavimo u duot  esamas pirmo auk to i planavimas nekeičiamas. I  pietin s 
rekonstruojamos „A“ dalies pus s pristatoma laiptin  su liftu, sujungianti visus auk tus (i skyrus 
r s ). 

Naujuose auk tuose numatoma 60 lov  (30 lov  viename auk te). 
Auk te projektuojamos terapinio skyriaus patalpos: 
- devynios palatos 3-j  lov ; 
- viena palata 2-j  lov ; 
- viena palata 1-os lovos. 

Papildomai numatomos ios pagalbin s patalpos: slaugytoj  postas, vyr.slaugytojos kabinetas, 

skyriaus ved jo kabinetas, manipuliacin , gydytoj  kabinetas bei personalo patalpa, gydytoj  
persirengimo patalpa, pacient  r b  laikymo patalpa, maisto i davimo patalpa, kio reikal  tvarkytojos 
patalpa, ne vari  r b  patalpa. Esamo pastato „V“ dalies r syje numatoma prie gaisrinio vandentiekio 
siurblin s patalpa, techniniame auk te - serverin , el. skydin s patalpa, ventiliatorin  ir technin  
patalpa. 

I  kiekvienos patalpos numatoma evakuacija dviejomis kryptimis – pro gretimo korpuso koridori  
ir laiptinę, ir naujai projektuojamą u darą laiptinę.  

Kiekvienoje patalpoje numatytas nat ralus ap vietimas per langą. 
 

5.5 Technologija 

Darbuotojai ir ligoniai  projektuojamas terapini  skyri  patalpas  patenka pro gretimo korpuso 
jimą,  kitus auk tus pakyla esama laiptine arba liftu, kuris pritaikytas N. Gulinčioje pad tyje ligonis 

u keliamas arba nuleid iamas alia esančiu tam pritaikytu  keleiviniu liftu, iuo liftu ligonis gali b ti 
nugabenamas po eminiu koridoriumi  kitus  gydomuosius korpusus.  

Numatoma, kad kiekviename terapiniame skyriuje dirba 10 moni  aptarnaujančio personalo ir 
gydosi iki 30 pacient . At ję  skyri  i  priimamojo ligoniai vir utinius r bus palieka pacient  r bin je, 
personalas -  savo  patalpoje. 

Gydymas. Pacientams  proced ros atliekamos palatose , atva iuoja personalas su manipuliaciniu 
ve im liu.  
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Maitinimas. Maistas atve amas i  ligonin s teritorijoje esančios virtuv s. Paruo iamas maisto 
i davimo virtuv l je ir i ve iojamas po palatas maisto i davimo ve im liu. 

var s apatiniai r bai ir patalyn  laikoma kio tvarkytojos patalpoje u daroje spintoje, 
ne var s – ne vari  skalbini  patalpoje, kurie yra i ne ami  ligonin s skalbyklą. Sanitarin je patalpoje 
numatoma basonams ir antel ms plauti plautuv , plovimo dezinfekavimo ma ina su integruotu 
d iovinimu. 

 

5.6 Konstrukcijos 

Antstato laikančiai konstrukcijai numatomi skersiniai surenkami g/b r mai, kvadratinio skerspj vio 
g/b kolonos, surenkamos g/b 22 cm auk čio perdangos plok či . Laiptin s priestato laikančios sienos – 
i  silikatini  blokeli  m ro, ap iltintos. Nauj  auk t  sienos – i  akyto betono blokeli , ap iltintos. 
Kiekvieno auk to perdangos lygmenyje numatomos g/b juostos akyto betono i orini  sien  stabilumo 

u tikrinimui. Pirmo auk to sienos ap iltinamos. 
  Antstato stogas plok čias, lengvas. Priimtas suminis ilumos izoliacijos storis 22 cm, danga - 2 

sluoksni  rulonin  hidroizoliacija.  
Esant poreikiui pirmo auk to ir r sio esamos konstrukcijos bus stiprinamos. 
 

5.7 In inerin s sistemos 

Rekonstruojamos pastato dalies „A“ naujoms patalpoms numatoma nauja ildymo sistema su 
radiatoriais, jungiama prie esamo pastato ilumos punkto. Nauj  patalp  v dinimui projektuojamos 

priverstinio oro padavimo ir i traukimo sistemos. 
Elektra ligonin s pastatas apr pinamas i  ligoninei priklausančios transformatorin s. 

Rekonstruojamai pastato daliai elektros tiekimas numatomas i  gretimame korpuse esančio elektros 
skydo iki projektuojamo skydo techniniame auk te. Apsaugai nuo aibo „A“ daliai numatomas dirbtinis 
eminimo kont ras (III aibosaugos kategorija). 

Anstato apr pinimui vandeniu planuojama nauja vandentiekio linija nuo korpuso Nr. 2 iki 
rekonstruojamo korpuso Nr. 4 “A” dalies. Naujus kio ir lietaus nuotek  tinklus numatoma jungti prie 
esam  tinkl . 

Papildomai rekonstruojamos pastato dalies naujuose auk tuose numatoma: 
- deguonies (medicinini  duj  tiekimo) sistema; 
- adresin  gaisrin s signalizacijos sistema; 
- universalus vieningas kompiuterinis ir telefoninis tinklas; 

- medicinos personalo i kvietimo sistema; 
- proces  valdymas ir automatizacija. 

 

5.8 Pritaikymas moni  su negalia reikm ms 

mon ms su negalia ( N)  projektuojamus terapinius skyrius numatytas patekimas pro gretimo 
korpuso jimą,  kitus auk tus patenkama N pritaikytais liftais. Naujai statomuose auk tuose 
numatomi N poreikiams pritaikyti  san. mazgai bei N poreikiams pritaikomos palatos.  

 

 

Projekto vadov   Vinga Ju kauskait  

 

























VALSTYB�S �MON� REGISTR� CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMEN� BANKO IŠRAŠAS

2018-01-31 11:18:30
1. Nekilnojamojo turto registre �registruotas turtas:

Registro Nr.: 50/114400
Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1988-03-04
Adresas: Klaip�da, Liepojos g. 39

Registro tvarkytojas: Valstyb�s �mon�s Registr� centro Klaip�dos filialas

2. Nekilnojamie ji daiktai:
2.1. Pastatas - Ligonin�

Unikalus daikto numeris: 2198-3001-1010
Daikto pagrindin� naudojimo paskirtis: Gydymo

Pažym�jimas plane: 1D3b
Statybos pradžios metai: 1983

Statybos pabaigos metai: 1983
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuot� sistem�
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotek� šalinimas: Komunalinis nuotek� šalinimas
Dujos: N� ra

Sienos: Gelžbetonio blokai
Stogo danga: Ruberoidas

Aukšt� skai�ius: 3
Bendras plotas: 10390.59 kv. m

Pagrindinis plotas: 2449.12 kv. m
T�ris: 62163 kub. m

Užstatytas plotas: 3795.00 kv. m
Koordinat� X: 6183481.53
Koordinat� Y: 319809.35

Atk�rimo s�naudos (statybos vert�): 735114 Eur
Atkuriamoji vert�: 735114 Eur

Vidutin�s rinkos vert�s nustatymo b�das: M asinis vertinimas
Vidutin�s rinkos vert�s nustatymo data: 1988-03-04

Kadastro duomen� nustatymo data: 1988-03-04

2.2. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 2198-3001-1010, aprašytam p. 2.1.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikšte l� ,tvora, atramin�  sienel� )
Unikalus daikto numeris: 2198-3001-1021

Daikto pagrindin� naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1983

Statybos pabaigos metai: 1983
Baigtumo procentas: 100 %

Kadastro duomen� nustatymo data: 1988-03-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: �raš� n�ra

4. Nuosavyb� :
4.1. Nuosavyb�s te is�

Savininkas: KLAIP�DOS MIESTO SAVIVALDYB�, a.k. 111100775
Daiktas: pastatas Nr. 2198-3001-1010, aprašytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 2198-3001-1021, aprašyti p. 2.2.
�registravimo pagrindas: 1998-06-10 Pri�mimo - perdavimo aktas pagal LRV 1995.09.20 d. nutarim� Nr. 1251

�rašas galioja: Nuo 2008-07-16

5. Valstyb�s ir sav ivaldybi� žem�s patik� jimo teis� : �raš� n�ra

6. Kitos daiktin�s te is�s : �raš� n�ra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gav�jas: Viešoji �staiga Klaip�dos universite tin�  ligonin� , a.k. 190468035
Daiktas: pastatas Nr. 2198-3001-1010, aprašytas p. 2.1.

�registravimo pagrindas: 2010-03-25 Panaudos sutartis Nr. J11-40
2010-03-26 Pri�mimo - perdavimo aktas Nr. TU7-19
2011-08-23 Susitarimas Nr. J11-44

Plotas: 10390.59 kv. m
�rašas galioja: Nuo 2012-02-15

Terminas: Nuo 2010-03-25 iki 2022-12-31

8. Žymos: �raš� n�ra

9. Specialiosios žem�s ir miško naudojimo s�lygos: �raš� n�ra

10. Daikto registrav imas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybos le idimas (kadastro žyma)

Leidim� išdav�: Klaip�dos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448
Daiktas: pastatas Nr. 2198-3001-1010, aprašytas p. 2.1.

�registravimo pagrindas: 2009-06-05 Statybos leidimas Nr. LNS-30-090605-00029
�rašas galioja: Nuo 2009-09-14
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11. Registro pastabos ir nuorodos:
Buv�s adresas: Klaip�dos m., Liepojos g. 13.

12. Kita informacija:
Žem�s sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 2101/0001:364

Archyvin�s bylos Nr.: 21/39047

13. Informacija apie duomen� sandoriui tikslinim�: �raš� n�ra

2018-01-31 11:18:30

Dokument� atspausdino AUDRIUS KRAUKLYS

NT Registras50/114400 https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1517390299...

2 of 2 1/31/2018, 11:18 AM

















R 1
34.97

-_____

R 2
15.11

-_____
R 3
8.90

-_____

R 4
2.83

-____

R 5
2.78

-____

R 6
5.73

-____

R 7
5.67

-____

R 8
39.22

-_____

R 9
40.18

-_____
R 10
22.14

-_____

R 11
10.63

-_____

R 12
16.12

-_____ R 13
9.76

-_____

R 14
27.28

-_____

R 15
5.94

-_____R 16
12.04

-_____

R 17
15.72

-_____

R 18
11.27

-_____

R 19
13.27

-_____

R 20
65.18

-_____

R 21
19.64

-_____

R 22
12.20

-_____R 23
37.93

-_____
R 24
27.51

-_____

R 25
36.51

-_____

R 26
502.13

-_____

R 27
27.60

-_____

R 28
23.35

-_____

R 29
6.21

-_____R 30
5.25

-_____

R 31
36.37

-_____

R 32
18.79

-_____

R 33
65.52

-_____

R 36
9.87

-_____

R 37
35.19

-_____R 38
34.55

-_____R 39
47.60

-_____R 40
17.31

-_____

R 41
12.14

-_____

R 42
7.52

-_____
R 43
15.56

-_____

R 44
12.34

-_____

R 45
6.23

-_____

R 46
2.36

-_____

R 47
13.22

-_____

R 48
2.29

-_____

R 49
2.70

-_____

R 50
2.35

-_____

R 51
2.05

-_____

R 52
2.03

-_____

R 53
2.89

-_____

R 55
3.45

-_____

R 56
143.56

-_____

R 57
37.32

-_____
R 58
10.61

-_____

R 59
1.40

-_____

R 60
3.48

-_____

R 61
43.86

-_____

R 62
2.86

-_____

R 63
14.21

-_____

R 64
3.73

-_____

R 65
54.15

-_____ R 66
54.74

-_____ R 67
52.48

-_____

R 68
77.65

-_____

R 69
18.83

-_____

R 70
29.89

-_____

R 71
8.67

-_____

R 72
10.16

-_____

R 73
108.11

-_____

R 74
36.66

-_____

R 75
118.16

-_____

R 76
15.85

-_____ R 77
10.96

-_____

R 78
56.73

-_____

R 79
10.06

-_____

R 80
690.07

-_____

R 81
47.70

-_____

R 82
26.79

-_____
R 83
7.65

-_____

R 84
21.68

-_____

R 85
11.70

-_____

R 54
45.27

-_____

h=1.55
h=2.55

-

h=1.55
h=2.55

-

h=1.55
h=2.55

-

h=1.55
h=2.55

-

h=1.55
h=2.55

-

Pareigos V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal

kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

MB "Geosmarto sprendimai"

Kval. paž. numeris 2M-M-2452, išduotas 2016-08-23

Matininkas Ž. Domarkas 2017.09.06

RŪSIO PLANAS M1:100

Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m.
Liepojos g. 39

2017 09 06 Pastato pažymėjimas
plane: 1D3b

RŪSIO PLANAS



1 1
191.72

-_____

1 4
10.03

-_____

1 5
4.54

-____

1 6
3.42

-____

1 7
11.64

-_____1 8
7.86

-____1 9
10.60

-_____1 10
9.83

-_____1 11
11.03

-_____

1 12
40.58

-_____

1 13
11.48

-_____

1 15
4.21

-_____
1 16
2.73

-_____1 17
4.40

-_____

1 18
6.74

-_____

1 19
16.42

-_____

1 20
4.21

-_____

1 21
3.46

-_____

1 22
3.59

-_____

1 23
2.79

-_____1 24
2.41

-_____

1 25
180.07

-_____

1 26
22.06

-_____

1 27
3.25

-_____

1 28
8.33

-_____
1 29
2.63

-_____

1 30
1.81

-_____
1 31
6.29

-_____
1 32
2.95

-_____

1 33
20.95

-_____

1 34
12.24

-_____

1 35
1.93

-_____

1 36
3.47

-_____

1 37
15.29

-_____

1 38
9.42

-_____

1 39
21.13

-_____

1 40
2.80

-_____

1 41
7.47

-_____
1 42
2.05

-_____

1 43
1.97

-_____

1 44
7.76

-_____

1 45
2.75

-_____

1 46
21.49

-_____

1 47
9.31

-_____

1 48
11.34

-_____

1 49
9.64

-_____

1 50
1.97

-_____
1 51
7.95

-_____
1 52
2.92

-_____

1 53
21.25

-_____

1 54
3.10

-_____

1 55
4.37

-_____

1 56
19.02

-_____

1 57
21.59

-_____

1 58
3.02

-_____
1 59
7.20

-_____ 1 60
2.17

-_____

1 61
1.93

-_____
1 62
7.85

-_____

1 63
2.85

-_____

1 64
21.41

-_____

1 65
9.42

-_____

1 66
8.10

-_____
1 67
1.92

-_____

1 68
8.17

-_____

1 69
2.80

-_____

1 70
20.41

-_____ 1 71
11.40

-_____

1 72
12.90

-_____
1 73
20.97

-_____

1 74
2.83

-_____

1 75
6.71

-_____ 1 76
1.64

-_____
1 77
2.33

-_____
1 78
3.12

-_____

1 79
0.74

-_____

1 80
12.09

-_____

1 81
7.29

-_____
1 82
5.79

-_____1 83
6.49

-_____
1 84
10.90

-_____

1 85
2.66

-_____

1 86
6.86

-_____

1 87
2.18

-_____1 88
2.16

-_____

1 89
6.97

-_____
1 90
2.47

-_____

1 91
11.17

-_____1 92
11.00

-_____

1 93
2.68

-_____

1 94
6.91

-_____

1 95
2.15

-_____1 96
2.10

-_____

1 97
7.22

-_____
1 98
2.63

-_____

1 99
10.56

-_____1 100
10.99

-_____

1 101
2.74

-_____

1 102
6.79

-_____

1 103
2.15

-_____1 104
2.22

-_____

1 105
6.83

-_____
1 106
2.76

-_____

1 107
10.76

-_____
1 108
14.26

-_____

1 109
62.98

-_____

1 110
19.63

-_____

1 111
2.48

-_____

1 112
1.84

-_____

1 113
4.91

-_____

1 114
3.62

-_____

1 115
14.84

-_____

1 116
19.60

-_____

1 117
2.09

-_____

1 118
26.91

-_____

1 119
3.81

-_____
1 120
3.27

-_____

1 121
15.41

-_____

1 122
6.48

-_____

1 123
7.88

-_____

1 124
3.46

-_____

1 125
2.92

-_____

1 126
20.34

-_____ 1 127
14.78

-_____

1 128
4.54

-_____

1 129
8.45

-_____

1 130
2.71

-_____ 1 131
9.14

-_____

1 132
15.68

-_____

1 133
3.54

-_____

1 134
6.14

-_____

1 135
11.13

-_____ 1 136
13.06

-_____ 1 137
14.74

-_____

1 138
68.06

-_____

1 139
52.11

-_____

1 140
6.43

-_____

1 141
3.50

-_____

1 142
13.01

-_____ 1 143
11.59

-_____

1 144
2.76

-_____

1 145
2.27

-_____

1 146
25.64

-_____ 1 147
10.25

-_____
1 148
10.72

-_____

1 149
3.11

-_____

1 150
10.91

-_____

1 151
6.16

-_____ 1 152
6.12

-_____

1 153
17.33

-_____
1 154
6.20

-_____

1 155
3.05

-_____

1 156
10.25

-_____ 1 157
14.70

-_____

1 158
1.27

-_____

1 159
1.53

-_____

1 160
15.45

-_____

1 161
36.40

-_____

1 162
47.37

-_____

1 163
3.67

-_____

1 164
55.81

-_____

1 165
35.03

-_____

1 166
24.01

-_____

1 167
8.66

-_____
1 168
1.39

-_____

1 169
20.33

-_____

1 170
6.24

-_____ 1 171
6.12

-_____

1 172
11.32

-_____

1 173
20.73

-_____

1 174
10.42

-_____

1 175
4.05

-_____

1 176
9.78

-_____

1 177
8.89

-_____

1 178
1.53

-_____

1 179
10.28

-_____

1 180
4.58

-_____

1 181
5.57

-_____1 182
7.79

-_____

1 183
4.56

-_____ 1 184
9.70

-_____ 1 185
7.63

-_____

1 186
9.82

-_____1 187
1.97

-_____1 188
12.43

-_____

1 189
4.37

-_____

1 190
14.59

-_____

1 191
171.24

-_____

1 192
5.67

-_____

1 193
13.90

-_____
1 194
14.48

-_____

1 195
3.22

-_____

1 196
12.43

-_____
1 197
2.11

-_____

1 198
1.92

-_____

1 199
12.51

-_____

1 200
3.56

-_____

1 201
15.28

-_____

1 202
12.94

-_____

1 203
6.42

-_____

1 204
9.97

-_____

1 205
3.05

-_____

1 206
13.88

-_____

1 207
2.10

-_____

1 208
2.44

-_____

1 209
9.79

-_____

1 210
3.86

-_____

1 211
6.88

-_____

1 212
11.11

-_____

1 213
3.71

-_____

1 214
9.58

-_____

1 215
2.36

-_____

1 216
2.26

-_____

1 217
14.28

-_____

1 218
2.70

-_____

1 219
6.98

-_____

1 220
12.90

-_____

1 221
3.36

-_____
1 222
25.00

-_____

1 223
2.21

-_____

1 224
8.59

-_____

1 225
10.27

-_____

1 226
1.94

-_____

1 227
12.40

-_____

1 228
3.90

-_____

1 229
14.69

-_____

1 230
18.32

-_____

1 231
11.76

-_____
1 232
9.31

-_____ 1 233
12.10

-_____

1 234
30.00

-_____

1 235
8.80

-_____1 236
8.29

-_____1 237
9.50

-_____

1 238
7.14

-_____

1 239
2.67

-_____

1 3
18.25

-_____

h=3.00

1 2
7.04

-____

1 14
6.48

-_____

h=3.00

h=3.00
h=3.00

h=3.00

h=3.00

h=3.00

h=3.00

1 D
3

b
Hi=16.38
______

Pareigos V., pavardė Parašas Data

Sudarytas pagal

kadastrinių matavimų duomenis

A.V.

MB "Geosmarto sprendimai"

Kval. paž. numeris 2M-M-2452, išduotas 2016-08-23

Matininkas Ž. Domarkas 2017.09.06

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos m.
Liepojos g. 39

2017 09 06 Pastato pažymėjimas
plane: 1D3b

PIRMO AUKŠTO PLANAS



ESAMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS
LIGONINĖS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA PASTATO "A" DALIS

SKLYPO RIBA

EKSPLIKACIJA:

LT
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KALBOS
TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB "ADEMO GRUPĖ"
 info@adem.lt

KVAL
.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV Vinga Juškauskaitė

PDV

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)
LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.4
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

A1538 Vinga Juškauskaitė

180116A-00-PP-00

SITUACIJOS SCHEMA IR FOTOFIKSACIJA
M 1:10000

1 2

0



ESAMAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS
LIGONINĖS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA PASTATO "A" DALIS

SKLYPO RIBA

EKSPLIKACIJA:

LT
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KALBOS
TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB "ADEMO GRUPĖ"
 info@adem.lt

KVAL
.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV Vinga Juškauskaitė

PDV

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)
LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.4
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

A1538 Vinga Juškauskaitė

180116A-00-PP-00

SITUACIJOS SCHEMA IR FOTOFIKSACIJA

2 2

0

1

2

2 - "A" dalies vaizdas iš rytinės pusės1 - "A" dalies vaizdas iš šiaurės vakarų pusės



1

2

4

3

5

16.84

17.10

1
7
.0

0
1
6
.9

0

1
6
.8

0

a
lt. -0

.0
2

1
7

.4
8

17.10

16.80

1
,1

16.15

16.05

15.95

1
5
.9

7

ŽN IŠLAIPINIMO VIETOS

L
ie

p
o
jo

s g
t.

2
L1

L1

L1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V1

V1

V1

L1
F1

L1

L
1

F1

E
1

SUTARTINIAI ŽENKLAI

1 SKLYPO RIBA

2 SKLYPO TVARKYMO RIBA

3 PATEKIMAS Į TERITORIJĄ

4 PATEKIMAS Į PASTATĄ

5
DEMONTUOJAMOS ESAMOS

VENT.ŠACHTOS

6
PROJEKTUOJAMOS VENT.ŠACHTOS SU
ATRAMA

7 AUKŠČIŲ PASIKEITIMAI SU ALT.

8 REMONTUOJAMAS SLEPTUVĖS STOGAS

9 REMONTUOJAMA TERASA

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Eil.Nr. Žymėjimas Statinys

1 1 ESAMAS PASTATAS

2 2 ESAMAS PASTATAS

3 3 ESAMAS PASTATAS

4 4 ESAMAS PASTATAS

5 5 ESAMAS PASTATAS

6 6 ESAMAS PASTATAS

7 "A"
 PROJEKTUOJAMAS

ANTSTATAS SU

_LAIPTINE

10 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA

11
ŽMONIŲ SU NEGALIA AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO VIETA

F1 PROJEKTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ

L1 PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKYNĖ

ESAMAS VANDENTIEKIS

ESAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ

ESAMAS DUJOTIEKIS

ESAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ KABELIS 
ESAMAS AUKŠT.ELEKTROS KABELIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

ESAMAS ŽEM.ELEKTROS KABELIS

ESAMA DEMONTUOJAMA LIETAUS NUOTEKYNĖ

ESAMA ŠILUMOS TRASA 

INŽINERINIŲ TINKLŲ KOORDINAČIŲ TAŠKAI

ESAMAS DEMONTUOJAMAS VANDENTIEKIS

ESAMA LIETAUS NUOTEKYNĖ

ESAMAS DRENAŽAS

V1 PROJEKTUOJAMAS VANENTIEKIS

VENTILIACIJA

DEMONTUOJAMI ŠULINIAI

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV KABELIS GRUNTE SU E1

Š

LT
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB "ADEMO GRUPĖ"
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV Vinga Juškauskaitė

A1538 PDV Vinga Juškauskaitė

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)
LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.4
 UNIKALUS NR. 2198-3001-1010

 SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS

M 1:100

1 1

0

180116A-00-PP-SP.B-01



D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R-32

R-30

H=2.65

R-23

R-21

R-22

R-29

R-28

R-27

R-26

R-25

R-24

R-20 R-19

R-18

R-17

R-16 R-15 R-14 R-13

R-12

R-44

R-43R-42R-41R-40

R-39

R-38R-36

R-37

R-35

R-34

R-33

R-31 R-45

5600

3
0

0
0

10

6
0

0
0

11

6
0

0
0

6
0

0
0

6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 1060

R-46

30001
3
0
0

1
0
0
0

7
0
0

300

3
0
0

D 5d
EI 30

-2.85

-3.10

R 27
27.60

-_____

R 28
23.35

-_____

R 29
6.21

-_____R 30
5.25

-_____

R 31
36.37

-_____

R 32
18.79

-_____

R 33
65.52

-_____

R 70
29.89

-_____

R 71
8.67

-_____

R 72
10.16

-_____

a

3
5
0

Cemento smėlio sk.S15 (20 mm)
Betono paruošiamasis sluoksnis C12 /15 (80 mm)
Hidroizoliacija
Betono išlyginamasis sl.C12 /15 (50mm)
Plevelė
Dujų silikato sl. 200mm
Esamos betono grindys

Projektuojama akyto betono pertvara
Durys

R-46

-2.85

-3.10

Trapas, žiūr. VN dalį

i= 1%

i=
 1

%

1 1

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas
Plotas,

m²
R-12  Koridorius 9.87

R-13  Kabinetas 35.18

R-14  Kabinetas 34.65

R-15  Kabinetas 47.65

R-16  Kabinetas 17.34

R-17  Koridorius 12.10

R-18  Kabinetas 7.52

R-19  Kabinetas 15.50

R-20  Koridorius 12.33

R-21  Vonia 6.23

R-22  Sandėlis 2.36

R-23  Koridorius 18.58

R-24  Tualetas 2.24

R-25  Tualetas 2.70

R-26  Tualetas 2.34

R-27  Tualetas 2.10

R-28  Tualetas 2.02

R-29  Tualetas 2.88

R-30  Kabinetas 45.26

R-31  Koridorius 3.45

R-32  Vent.kamera 37.37

R-33  Vent.kamera 2.66

R-34  Vent.kamera 1.40

R-35  Vent.kamera 3.75

R-36  Vent.kamera 45.01

R-37  Koridorius 2.86

R-38  Vent.kamera 14.96

R-39  Vent.kamera 3.72

R-40  Palata 54.20

R-41  Palata 54.75

R-42  Palata 51.86

R-43  Palata 78.25

R-44  Virtuvė 18.80

R-45  Koridorius 143.51

R-46  Priešgaisrinio vand. siurblinė 9.00

          Viso:. 804.40

Sutartiniai žymėjimai:

- akyto betono blokelių siena

LT KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARDĖ PARAŠAS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB "ADEMO GRUPĖ"
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV Vinga Juškauskaitė

A1538 PDV Vinga Juškauskaitė

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)
LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.4
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

180116A-01-PP-SA.B-02 

RŪSIO PLANAS
M 1:200

1 1

0



H=3,00 m

+0.00=17.5

1-240

1-241

1 25
180.07

-_____1 64
21.41

-_____

1 66
8.10

-_____
1 67
1.92

-_____

1 68
8.17

-_____

1 69
2.80

-_____

1 70
20.41

-_____ 1 71
11.40

-_____

1 72
12.90

-_____
1 73
20.97

-_____

1 74
2.83

-_____

1 75
6.71

-_____
1 76
1.64

-_____
1 77
2.33

-_____
1 78
3.12

-_____

1 79
0.74

-_____

1 80
12.09

-_____

1 81
7.29

-_____
1 82
5.79

-_____1 83
6.49

-_____
1 84
10.90

-_____

1 85
2.66

-_____

1 86
6.86

-_____

1 87
2.18

-_____1 88
2.16

-_____

1 89
6.97

-_____
1 90
2.47

-_____

1 91
11.17

-_____1 92
11.00

-_____

1 93
2.68

-_____

1 94
6.91

-_____

1 95
2.15

-_____1 96
2.10

-_____

1 97
7.22

-_____
1 98
2.63

-_____

1 99
10.56

-_____1 100
10.99

-_____

1 101
2.74

-_____

1 102
6.79

-_____

1 103
2.15

-_____1 104
2.22

-_____

1 105
6.83

-_____
1 106
2.76

-_____

1 107
10.76

-_____
1 108
14.26

-_____

1 109
62.98

-_____

1 110
19.63

-_____

1 111
2.48

-_____

1 112
1.84

-_____

1 113
4.91

-_____

1 114
3.62

-_____

1 115
14.84

-_____

1 116
19.60

-_____

1 117
2.09

-_____

1 118
26.91

-_____

1 119
3.81

-_____
1 120
3.27

-_____

1 121
15.41

-_____

1 122
6.48

-_____

1 123
7.88

-_____

1 124
3.46

-_____

1 125
2.92

-_____

1 126
20.34

-_____ 1 127
14.78

-_____

1 128
4.54

-_____

1 129
8.45

-_____

1 130
2.71

-_____ 1 131
9.14

-_____

1 132
15.68

-_____

1 133
3.54

-_____

1 134
6.14

-_____

1 135
11.13

-_____ 1 136
13.06

-_____ 1 137
14.74

-_____

1 138
68.06

-_____

1 139
52.11

-_____

1 140
6.43

-_____

1 141
3.50

-_____

1 142
13.01

-_____ 1 143
11.59

-_____

1 144
2.76

-_____

1 145
2.27

-_____

1 146
25.64

-_____ 1 147
10.25

-_____

1 148
10.72

-_____

1 149
3.11

-_____

1 150
10.91

-_____

1 151
6.16

-_____ 1 152
6.12

-_____

AV2D12k

D6

AD1

AD1

D6*

a

a

D

C

1 2

B

A

3

4

5 6 7 8 9

D

C

1 2

B

A

3

4

5 6 7 8 99999

1

E

F

1* 3*2*

D17k

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas
Plotas,

m²
1-82  San. mazgas 5.79

1-83  Sandėlis 6.49

1-84  Palata 10.90

1-85  Koridorius 2.66

1-86  San. mazgas 6.86

1-87  Koridorius 2.18

1-88  Koridorius 2.16

1-89  San. mazgas 6.97

1-90  Koridorius 2.47

1-91  Palata 11.17

1-92  Palata 11.00

1-93  Koridorius 2.68

1-94  San. mazgas 6.91

1-95  Koridorius 2.15

1-96  Koridorius 2.10

1-97  San. mazgas 7.22

1-98  Koridorius 2.63

1-99  Palata 10.56

1-100  Palata 10.99

1-101  Koridorius 2.74

1-102  San. mazgas 6.79

1-103  Koridorius 2.15

1-104  Koridorius 2.22

1-105  San. mazgas 6.83

1-106  Koridorius 2.76

1-107  Palata 10.76

1-108  Budėtojo kabinetas 14.26

1-109  Koridorius 62.98

1-110  Palata 19.63

1-111  San. mazgas 2.48

1-112  Koridorius 1.84

1-113  Koridorius 4.91

1-114  San. mazgas 3.62

1-115  Palata 14.84

1-116  Palata 19.60

1-117  San. mazgas 2.09

1-118  Palata 26.91

1-119  San. mazgas 3.81

1-120  Sandėlis 3.27

1-121  Kabinetas 15.41

1-122  Dezinfekcinė patalpa 6.48

1-123  Dezinfekcinė patalpa 7.88

1-124  Dezinfekcinė patalpa 3.46

1-125  Dezinfekcinė patalpa 2.92

1-126  Sandėlis 20.34

1-127  Kabinetas 14.78

1-128  Koridorius 4.54

1-129  Sandėlis 8.45

1-130  San. mazgas 2.71

1-131  Sandėlis 9.14

1-132  Kabinetas 15.68

1-133  Koridorius 3.54

1-134  San. mazgas 6.14

1-135  Kabinetas 11.13

1-136  Kabinetas 13.06

1-137  Kabinetas 14.74

1-138  Koridorius 68.06

1-139  Koridorius 52.11

1-140  San. mazgas 6.43

1-141  Koridorius 3.50

1-142  Kabinetas 13.01

1-143  Kabinetas 11.59

1-144  Koridorius 2.76

1-145  San. mazgas 2.27

1-240  Lifto holas 9.51

1-241  Tambūras 5.36

          Viso:. 663.38

Sutartiniai žymėjimai:
-esamos sienos

- akyto betono blokelių siena

- silikatinių plytų mūras

- apšiltinimo sluoksnis

- silikatinių plytų pertvara

- g/b monolitinė standumo diafragma

- plastiko profilio pertvara

- šachtinė siena atsparumo ugniai F90

- laminuota MDF plokštė (san.patalpų kabinoms)

- griaunama siena, kertama anga

- GK karkasinė siena vandentiekio inžinerinių tinklų vamzdynų uždengimui
LT KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt
A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

PIRMO AUK TO PLANAS
M 1:100

1 1

0

180116A-01-PP-SA.B-03

"A"

Pastabos:

1. Vidaus duris žiūr.brėž. "Durų specifikacija".
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Sutartiniai žymėjimai:
-esamos sienos

- akyto betono blokeli  siena

- silikatini  plyt  mūras

- apšiltinimo sluoksnis

- silikatini  plyt  pertvara

- g/b monolitinė standumo diafragma

- plastiko profilio pertvara

- šachtinė siena atsparumo ugniai F90

- laminuota MDF plokštė (san.patalp  kabinoms)

- griaunama siena, kertama anga

- GK karkasinė siena vandentiekio inžinerini  tinkl  vamzdyn  uždengimui

#-27

#-28
#-30

2
Žymėjimas

plane
Patalpos pavadinimas

Plotas,

m²
2-1  Skyriaus vedėjo kab. 24.86

2-2  San. mazgas 1.94

2-3  Palata 20.57

2-4  Palata 20.57

2-5  San. mazgas 1.94

2-6  San. mazgas 1.94

2-7  Palata 20.57

2-8  Palata 20.55

2-9  Palata 1.95

2-10  San. mazgas su dušu 3.34

2-11  Palata 21.22

2-12  Pacientų r binė 8.99

2-13  Koridorius 98.27

2-14  Palata 21.42

2-15  San. mazgas su dušu 3.37

2-16  San. mazgas su dušu 3.37

2-17  Palata 32.99

2-18  Nešvarių r bų palata 3.27

2-19  Palata 28.73

2-20  San. mazgas su dušu 3.21

2-21  San. mazgas su dušu 3.17

2-22  Palata 18.50

2-23  k. reik. tvarkytojos patalpa 14.55

2-24  Palata 20.74

2-25  Moterų san. mazgas 1.75

2-26  Tamb ras 2.26

2-27  San. mazgas su dušu 4.59

2-28  ŽN san. mazgas 4.50

2-29  Palata 16.17

2-30  San. mazgas su dušu 4.37

2-31  Sanitarinė patalpa 17.17

2-32  San. mazgas 1.48

2-33  Dušo patalpa 5.70

2-34  ŽN dušas 11.06

2-35  Vyr. slaugytojos kab. 11.49

2-36  Slaugytojų postas 6.12

2-37  Manipuliacinė 11.49

2-38  Poilsio zona 18.43

2-39  Maisto išdavimo virtuvėlė 17.63

2-40  Personalo patalpa 15.47

2-41  Dušo patalpa 1.98

2-42  Tamb ras 2.57

2-43  Vyrų san. mazgas 1.71

2-44  Gydytojų kabinetas 23.79

2-45  Gydytojų persirengimo patalpa 7.16

2-46  Holas 30.72

2-47  Laiptinė 14.40

2-48  Lifto holas 10.42

          Viso:. 642.46

Pastabos:

1. Grind  rengimą, esant trapui patalpoje analogiškas 1, 2 ir 3 aukštams. "#" - aukšto Nr.; "- 21"
- patalpa Nr.21.  Žiūr. brėžin  "Pirmo aukšto planas".
2. Vidaus duris žiūr.brėž. "Dur  specifikacija".

ŽN SANITARINI  MAZG  PATALPOS 27 IR 28 RENGIMAS.

LT KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

180116A-01-PP-SA.B-04 

ANTRO AUK TO PLANAS
M 1:100

1 1

0

"A"
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sieninė spinta valytojoms suformuotoje
 nišoje su žema nerūd.plieno kriauklė

D2k

D14k

D2d D2d

D2d D2d D2d D2d

D2k

D2k

D2kD2d

D2d

D2d

D2k

D1k D1d

D1k*

D1k

D1k

D1k

D1k D1k

D1k

D1k

D1k

D3k

D1k

D1k

D1d

D1kD1d

D1d

D16d

D1d
D1d

D1d

D1d

D6

D7D8k

D7*

D11

900

VT-3

VT-2

VT-1

VT-1

380

3-48

D6

a

3 44
9.86

-_____
3 45
24.09

-_____

3 46
7.39

-_____

3 47
20.22

-_____

3 48
162.18

-_____

3 49
19.06

-_____
3 50
7.87

-_____

3 51
1.41

-_____

3 52
11.09

-_____
3 53
5.81

-_____3 54
24.12

-_____

3 55
2.39

-_____

3 56
4.42

-_____

3 57
6.61

-_____3 58
4.91

-_____3 59
4.62

-_____3 60
7.89

-_____

3 61
15.70

-_____

3 62
8.51

-_____ 3 63
8.97

-_____

3 64
5.25

-_____

3 65
6.12

-_____

3 66
7.09

-_____

3 67
13.19

-_____

3 68
11.08

-_____

3 69
17.05

-_____

3
9.06

-_____

Kabinetas Kabinetas
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Keičiamas langas

- trapas su nuolydžiu

Sutartiniai žymėjimai:
-esamos sienos

- akyto betono blokelių siena

- silikatinių plytų mūras

- apšiltinimo sluoksnis

- silikatinių plytų pertvara

- g/b monolitinė standumo diafragma

- plastiko profilio pertvara

- šachtinė siena atsparumo ugniai F90

- laminuota MDF plokštė (san.patalpų kabinoms)

- griaunama siena, kertama anga

- GK karkasinė siena vandentiekio inžinerinių tinklų vamzdynų uždengimui

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas
Plotas,

m²
3-1  Skyriaus vedėjo kab. 24.86

3-2  San. mazgas 1.94

3-3  Palata 20.57

3-4  Palata 20.57

3-5  San. mazgas 1.94

3-6  San. mazgas 1.94

3-7  Palata 20.57

3-8  Palata 20.55

3-9  Palata 1.95

3-10  San. mazgas su dušu 3.34

3-11  Palata 21.22

3-12  Pacientų r binė 8.99

3-13  Koridorius 98.27

3-14  Palata 21.42

3-15  San. mazgas su dušu 3.37

3-16  San. mazgas su dušu 3.37

3-17  Palata 32.99

3-18  Nešvarių r bų palata 3.27

3-19  Palata 28.73

3-20  San. mazgas su dušu 3.21

3-21  San. mazgas su dušu 3.17

3-22  Palata 18.50

3-23  k. reik. tvarkytojos patalpa 14.55

3-24  Palata 20.74

3-25  Moterų san. mazgas 1.75

3-26  Tamb ras 2.26

3-27  San. mazgas su dušu 4.59

3-28  ŽN san. mazgas 4.50

3-29  Palata 16.17

3-30  San. mazgas su dušu 4.37

3-31  Sanitarinė patalpa 17.17

3-32  San. mazgas 1.48

3-33  Dušo patalpa 5.70

3-34  ŽN dušas 11.06

3-35  Vyr. slaugytojos kab. 11.49

3-36  Slaugytojų postas 6.12

3-37  Manipuliacinė 11.49

3-38  Poilsio zona 18.43

3-39  Maisto išdavimo virtuvėlė 17.63

3-40  Personalo patalpa 15.47

3-41  Dušo patalpa 1.98

3-42  Tamb ras 2.57

3-43  Vyrų san. mazgas 1.71

3-44  Gydytojų kabinetas 23.79

3-45  Gydytojų persirengimo patalpa 7.16

3-46  Holas 30.72

3-47  Laiptinė 14.40

3-48  Lifto holas 10.42

          Viso:. 642.46

Pastabos:

1. Grindų įrengimą, esant trapui patalpoje analogiškas 1, 2 ir 3 aukštams. "#" - aukšto Nr.; "- 21"   -
patalpa Nr.21.  Žiūr. brėžinį "Pirmo aukšto planas".
2. Vidaus duris žiūr.brėž. "Durų specifikacija".

LT KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

180116A-01-PP-SA.B-05

TREČIO AUK TO PLANAS
M 1:100

1 1

0

"A"
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Sutartiniai žymėjimai:
-esamos sienos

- akyto betono blokelių siena

- silikatinių plytų mūras

- apšiltinimo sluoksnis

- silikatinių plytų pertvara

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas
Plotas,

m²
4-1  Techninė patalpa 579.26

4-2  Serverinė 4.36

4-3  El. skydinė 12.74

4-4  Ventiliatorinė 55.51

          Viso:. 651.87

LT KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

1 1

0

Pastabos:

1. Vėntiliatorinės patalpoje įrengiamas trapas, grindų nuolydis - 2 procentai.
2. Duris žiūr.brėž. "Durų specifikacija".

180116A-01-PP-SA.B-06

TECHNINIO AUK TO PLANAS
M 1:100

"A"



1910

+11,68

+10,78

+9,28

+7,48

+5,98

+4,18

+2,68

+0,88

+12,96

+10,78

+2,68

+0,00+0,00

2*

D A

+11,68

+10,78

+9,28

+7,48

+5,98

+4,18

+2,68

+0,88

+12,96

+0,00

Klinkerin s fasadų plytel s pagal UAB "Klinkeris visiems" MATHIOS GmbH 1416 spalvą

Fasadų pigmentinis tinkas, stambus, frakcija 2-2,5 mm, pagal CAPAROL spalvų paletę "Bison 15" spalva

Cokolio, mūro tur klų  stambus tinkas pagal CAPAROL spalvų paletę "Basalt 14" spalva

Stiklas

SUTARTINIAI ŽYM JIMAI

LT
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 UNIKALUS NR. 2198-3001-1010

FASADAS 10-1, FASADAS D-A

M 1:100

1 1

0

180116A-01-PP-SA.B-07 



1 93

+11,68

+10,78

+9,28

+7,48

+5,98

+4,18

+2,68

+0,88

+12,96

+11,68
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DA

+11,68

+10,78

+9,28

+7,48

+5,98

+4,18

+12,96

+11,68

+2,10

+12,96

+0,00

Klinkerin s fasadų plytel s pagal UAB "Klinkeris visiems" MATHIOS GmbH 1416 spalvą

Fasadų pigmentinis tinkas, stambus, frakcija 2-2,5 mm, pagal CAPAROL spalvų paletę "Bison 15" spalva

Cokolio, mūro tur klų  stambus tinkas pagal CAPAROL spalvų paletę "Basalt 14" spalva

Stiklas

SUTARTINIAI ŽYM JIMAI

LT
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 UNIKALUS NR. 2198-3001-1010

Fasadas 1-10, Fasadas A-D

M 1:100

1 1

0

180116A-01-PP-SA.B-08
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G/b perdenginio plokštė
Dujų silikato ρ=400 kg/m3

Grindų  įrengimas Detalė
G-01

G/b pamatų plokštė 400mm
Smulkus plautas žvyras

G/b grindų konstrukcija
220mm
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G/b karkasas
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Metalinė sija
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+4,18

+7,48

+0,88

+10,78

Pastabos:
Pastato lauko sienos - akyto betono blokelių mūras. Vidaus pertvaros -
silikatinių plytų mūras.
Pristatomos laiptinės sienos - silikatinių plytų mūras.
Pastato gelžbetoninio karkaso įrengimą žiūr.konstr. dalyje.
Pristatomos laiptinės brėž.žiūr. konstr. dalyje.

Žr.stogo įrengimas STG-3

7
8

0

LT
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 UNIKALUS NR. 2198-3001-1010

PJŪVIS A-A
M 1:100

1 1

0

180116A-01-PP-SA.B-09
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Sutartiniai žymėjimai:

- praustuvas

- išpuodis

- ŽN išpuodis

- trapas su nuolydžiu

- karšto ir šalto vandens
maišytuvas su dušeliu prie
išpuodžio
- gaisrinis čiaupas

- pisuaras

Pastabos:

Visi renginiai, inventorius ir baldai turi atitikti normatyninius dokumentus. Baldai turi būti su ne žemesnėmis kaip 20 cm kojelėmis.
Sanitariniuose mazguose šalie klozetų rengiami turėklai. Sanitariniuose mazguose be dušo prie kolzetų rengiami kraneliai su dušo žarnele.
Durų eskizus žr. "Durų eksplikacija". LT

KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 (UNIKALUS NR. 2198-3001-1010)

180116A-01-PP-SA.B-10

ANTRO IR TREČIO AUKŠTO TECHNOLOGIJOS
PLANAS

1 1

0



Rekonstruojama "A" dalis

              (antstatas)

                   Esamas

Klaipėdos universitetinės ligoninės
                   pastatas

LT
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 UNIKALUS NR. 2198-3001-1010

VAIZDIN  INFORMACIJA

1 3

0

DATALAIDA

2018-060 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, RANGOS KONKURSUI VYKDYTI

LAIDOS STATUSAS IR I LEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

180116A-01-PP-SA.B-11 



Rekonstruojama "A" dalis

              (antstatas)

                   Esamas

Klaipėdos universitetinės ligoninės
                   pastatas

LT
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt

KVAL

.DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

A1538 PV VŠnga Ju kauskaŠt

A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS UNIKALUS NR. - -
LIEPOJOS G. , KLAIPĖDA, DALIES "A" REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Architektas Vilius Bridikis

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KORPUSAS NR.
 UNIKALUS NR. 2198-3001-1010

VAIZDIN  INFORMACIJA

2 3

0

DATALAIDA
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Rekonstruojama "A" dalis

              (antstatas)

                   Esamas

Klaipėdos universitetinės ligoninės
                   pastatas

LT
KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB

KALBOS

TRUMP.

PAREIGOS V. PAVARD PARA AS

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS/UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

UAB ĖADEMO GRUP Ė
 info@adem.lt
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A1538 PDV VŠnga Ju kauskaŠt
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