-D. Saveikienés projektavimo jmoné-

PROJEKTUOTOJAS D. Saveikienés projektavimo jmoné
tel. +370 650 60033
STATYTOJAS D.A.ir AA.
Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés
PROJEKTAS Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties pakeitimo j gydymo
paskirties patalpas, kapitalinio remonto projektas.
ADRESAS Pietiné g 3-1, Klaipéda
STATINIO KATEGORIJA Ypatingas
PASTATO PASKIRTIS Gyvenamoji (3 ir daugiau buty)
PROJEKTO RUSIS Patalpy paskirties keitimo projektas
STATYBOS RUSIS Kapitalinis remontas
PROJEKTO STADIJA Projektiniai pasitlymai
PROJEKTO NR. DSI-20-01-01-PP
PROJEKTO VADOVE DALIOTE SAVEIKIENE
Kval. at. Nr. A474
ARCHITEKTE
ISLEIDIMO DATA 2020

Klaipéda




-D. Saveikienés projektavimo jmoné-

Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés,

Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties pakeitimo j gydymo

paskirties patalpas, kapitalinio remonto projektas.

DSI-20-01-01- KRP-BD.PP

PP SUDETIS
Eil. Nr. Zymuo TDP dalys Tomy Nr.
(zyméjimas, sudétis, komplektavimas)
1 DSI-20-01-01-KRP-PP BENDRIEJI DUOMENYS [
(PROJEKTINIAI PASIULYMAI)
BENDROSIOS DALIES PP BYLOS ZINIARASTIS
Eil. Nr. Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 DSI-20-01-01-KRP- 0 Bendrieji duomenys
BD.PP
BD PP BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS
TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.BDZ 1 0 BD, SA bylos dokumenty ziniarastis
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR 0 Aiskinamasis rastas

BREZINIY ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.SP.B-01 1 0 Situacijos schema
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.SA.B-02 1 0 Pirmo a. patalpy planas

Pietinio (pagrindinio) fasado
fragmentas
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.SA.B-03 1 0 Rdsio dalies patalpy planas
Siaurinio (kiemo) fasado fragmentas

Atest.Nr. Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés
D. SAVEIKIENES Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties
PROJEKTAVIMO |MONE pakeitimo j gydymo paskirties patalpas, kapitalinio
remonto projektas (projektiniai pasitlymai)
A474 PV D. Saveikiené LAIDA
BD PP DALIES ZINIARASTIS 0
PP UzZsakovas: D.A.ir A. A. LAPAS | LAPY
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.BDZ 7
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Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés,
Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties pakeitimo j gydymo

paskirties patalpas, kapitalinio remonto projektas.

DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR

1. BENDRIEJI DUOMENYS. AISKINAMAIS RASTAS

PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS

RENGIAMAS TP, SARASAS

Eil. Nr Sifras Pavadinimas Pastaba

1. Nr.l-1240, 2013-07-16 | LR Statybos jstatymas

2. STR 1.04.04:201 Statinio projektavimas, statinio ekspertizé

3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

4, STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

5. STR 1.04.02:2004 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

6. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy
braizymo taisyklés ir grafiniai zyméjimai

7. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumentg padariniy Salinimas.

8. STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.

10. STR 1.10.01:2002 Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.

11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas
ir pastovumas.

12. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

13. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

14. STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo.

15. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

16. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

17. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydziy
projektinés vertes.

18. STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai.

19. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

20. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

21. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas.

22. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

23. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

24. RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

25. 2007 02 22, jsak. Nr1- | Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir

66; jrengimo taisyklés.

26. HN 33-1:2011 TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

27. HN 35:2007 Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly )
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.

29. HN 47:2011 ~LAsmens sveikatos prieziliros jstaigos: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“

30. 36 HN 69:2003 "Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo
patalpose. Parametry norminés vertés ir matavimo reikalav."

31. HN 66:2013 ,Medicininiy atlieky tvarkymas“ (Zin., 2013, Nr. 80-4034);

32. HN 47: 2012 "Sveikatos priezidros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai”,

33. HN 47-1: 2012 "Sveikatos priezidros jstaigos: infekcijy kontrolés reikalavimai”
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34. HN 74: 2011 "Odontologinés priezilros (pagalbos) jstaigos: bendrieji jrengimo

reikalavimai”
35. HN 42: 2009 " Gyvenamuyjy ir vieSo naudojimo pastaty mikroklimatas"
36. HN 42: 2017 " Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai”,
37. MN 4: 2009 " Medicininos prietaisy saugos techninis reglamentas"
38. STR2.09. 2:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
39. STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Statinio ekspertizé
40. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms"
41. STR 1.03.07:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy

nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka.
42. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas dél buty ir kity

patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus, tvarkos

aprasas (nuo 2013m. sausio 1d

- e
Pietiné g. 3-1, Klaipédoje pietinio fasado fragmento fotofiksacija-esama padétis.
Atest. Nr. Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés
D. SAVEIKIENES _ Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties
PROJEKTAVIMO |MONE pakeitimo j gydymo paskirties patalpas, kapitalinio
remonto projektas (projektiniai pasitlymai)
A4T4 PV D. Saveikiené LAIDA
BD PP AISKINAMASIS RASTAS 0
PP UzZsakovas: D.A.ir A. A. LAPAS | LAPY
DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR 3 7
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Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés,
Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties pakeitimo j gydymo
paskirties patalpas, kapitalinio remonto projektas.

DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR
1. BENDRIEJI DUOMENYS. AISKINAMASIS RASTAS

1.1. Pagrindiniai projekto tikslai:

- lgyvendinti statytojo pageidavimg- jrengti odontologijos klinikg esamose negyvenamose patalpose
vadovaujantis LR galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normomis,

- nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy,

-nejtakoti esamo pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo gebos bei kity esminiy statinio reikalavimy.
1.2. Projekto rengimo pagrindas:

- projektavimo uzduotis patvirtinta uzsakovo,

- patalpy teisinés registracijos dokumentai,

- LR statybos jstatymas, galiojantys teisés aktai, statybos ir higienos teisés normos,

- daugiabucio gyvenamojo namo bendrasavininkiy sutikimai ir balsavimo rastu balsy skai¢iavimo komisijos
protokolas
1.3. Statybos rasis: kapitalinis remontas.
1.4. Projekto rasis: patalpy paskirties keitimo projektas
1.5. Patalpy savininkas: D.A. ir A. A.
1.6. Statytojas: D. A. ir A. A
1.7. Pastatas: Ypatingas statinys
1.8. Esama statinio paskirtis: Gyvenamoiji (3 ir daugiau buty)
1.9. Esama patalpy paskirtis: Prekybos
2.0. Esama padétis:

Pastatas:

Daugiabutis, penkiy auksty plyty mdro gyvenamasis namas, yra Klaipédos miesto pietinéje dalyje,
Pietinéje gatvéje Nr.3-1. Projektuojamos patalpos yra orientuotos S ir P kryptimi.

Pastatas pastatytas 1990metais.

Patalpos:

Esamos negyvenamosios paskirties patalpos- vaistiné yra Sio daugiabucio gyvenamojo namo pirmame
aukste. Vaistinés patalpos suformuotos pakeitus gyvenamajg buto patalpy paskirtj | prekybos paskirties
patalpas. Esamy patalpy plotas pagal inventorinius duomenis ir NTR CDB iSrasg -55,26 m?, unikalus Nr. 2199-
0004-4014:0037. Pagrindiné esamy patalpy naudojimo paskirtis- prekybos.

Projekto tikslas- pakeisti esamg patalpy naudojimo paskirtj j gydymo (odontologijos klinikg) ir atlikti
kapitalinj remonta.

léjimas:

Pagrindinis jéjimas j patalpas i$ pietinio fasado pusés lieka esamoje vietoje.

Dél nedidelio patalpy ploto planuojama atsisakyti antrojo jéjimo j patalpg i$ bendro naudojimo
laiptinés.

Projektuojamose odontologinés klinikos patalpose numatomi du gydytojy kabinetai, personalo patalpa
ir pagalbinés patalpos.

Prieigos prie patalpy yra iSgrjstos betoninémis plytelémis. Patalpy jtakos zonoje medZziy ir krimy néra.

InZineriniai tinklai ir komunikacijos:

Pastatas yra apripintas centralizuotu Sildymu, elektros ir vandens tiekimu bei nuoteky Salinimu.

Konstrukcijos:

Pamatai: surenkami i$ betono bloky, armuoti armatiros tinklu.

ISorinés atitvaros: raudony plyty mdras.

Vidaus sienos ir pertvaros: sienos- keraminiy plyty miras, pertvaros lengvos, surenkamos.

DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR LAPAS | LAPY | LAIDA
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Perdenginiai: surenkamos G/B perdengimo plokstés.

Galinés lauko sienos ir skersinés vidinés sienos- nesancios.

Fasadinés lauko sienos (pietinis ir Siaurinis fasadai)- nenesancios.

Sagramos vir$ langy pietiniame ir Siauriniame fasaduose jrengtos per visg sienos ilgj.

Langai: plastikiniai.

Gretimybés:

Projektuojamos patalpos pirmame aukste ribojasi su gyvenamuoju butu ir su daugiabucio gyvenamojo
namo laiptine. Vir$§ projektuojamy patalpy yra gyvenamasis butas, o po patalpomis - risio patalpos su
sandéliukais, tarp kuriy yra ir projektuojamy patalpy sandéliukas.

Bendrasavininkiy sutikimai ir paskirties keitimas:

Daugiabucio gyvenamojo namo bendrasavininkiy daugumos sprendimu pritarta patalpy paskirties
keitimui ir numatomiems kapitalinio remonto darbams. (Pridedamas balsavimo protokolas)

Atlikus negyvenamuyjy patalpy prekybos paskirties keitimo j gydymo paskirties patalpas, vyraujanti
pastato paskirtis nesikeiCia ir iSlieka gyvenamoji.

1.10. Architektduriniai ir technologiniai sprendiniai:

Projektiniy sprendiniy programa:

1. Patalpose bus teikiamos ambulatorinés odontologinés burnos priezilros paslaugos.

2. Patalpos bus apripintos garsine gaisrine signalizacija su jutikliais.

3. Klinikos patalpos apripintos veiklai reikalingais inzineriniais tinklais. Projektuojamos nuosavybés
ribose esami vandentiekio (Siltas ir Saltas vanduo) ir nuoteky tinkl keiiami naujais; rekonstruojama
centralizuota Sildymo sistema; keiiama vidaus elektros instaliacija. Elektros poreikis 20kW.

4. Odontologijos klinikos patalpos: tambdras, registratlra- laukiamasis, du pacienty priémimo
kabinetai (su vietiniu rentgenu), san.mazgas lankytojams ir klinikos personalui, personalo patalpa, medicinos
prietaisy sterilizavimo patalpa, kompresoriné (jrengiama rasyje), spinta valymo reikmenims ir uzdara patalpa
medicininiy atlieky saugojimui.

Klinikos patalpy eksplikacija :

Pirmas aukS$tas:

1. Tambdras - 1,50m?
2. Registratira- Laukiamasis -15,60m?
3. Odontologijos kabinetas  -10.30m?
4. San.mazgas - 4.80m?
5. Sterilizaciné -3.80m?
6. Personalo patalpa -10,00m?2
7

. Odontologijos kabinetas  -11.00m?

Viso: 57,00m? 2

Projektuojamoms patalpoms priskirtame sandéliuke bendro naudojimo risio patalpose jrengiama
kompresoriné (-8-), kurios plotas (3,75m?) neskaiciuojamas j bendrg projektuojamy patalpy plota.

Patalpy bendras plotas po kapitalinio remonto: 57,00m?

(Projektuojamy patalpy plotas iki kapitalinio remonto 55,26m?)

Padidéjes projektuojamy patalpy bendras plotas statinio pagrindinei naudojimo paskir€iai [gyvenamoji
(3 ir daugiau buty)] jtakos neturés.

Kapitalinis remontas:

1. Pietiniame( pagrindiniame) fasade, neneSancioje sienoje, platinama lango anga iki 3,10m plocio,
iSlaikant esamg lango angos aukstj iki esamos sagramos, jrengtos per visg sienos ilg;.

ISertamas polanginis maras h 0,80m.

2. Siauriniame fasade platinama lango anga iki 1,50m plogio, i$laikant esamg lango angos aukstj
1,50m iki esamos sgramos, jrengtos per visg sienos ilg;.

3. Ardomos mirinés (sanmazgo) pertvaros pirmame aukste.

4. Ardomos lengvos surenkamos pertvaros pirmame aukste.

5. Jrengiamos naujos plastikinés konstrukcijos pertvaros su stiklu.

DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR LAPAS | LAPY | LAIDA
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6. Jrengiamos naujos surenkamos konstrukcijos gipso kartono pertvaros.

7. Rekonstruojami lauko laipteliai, pritaikomi ZN poreikiams.

8. Risio patalpoje jrengiama kompresoriné patalpa.

9. UZmadrijama buvusio jéjimo j bendrg laiptine dury anga.

Darbo rezimas, darbuotojai (kvalifikacija):

Numatomas darbo laikas nuo 8.00 val. ryto iki 18.00 val. vakaro.

Vienu metu odontologijos klinikoje numatoma iki 3-4 pacienty ( 2 pacientai kabinetuose ir 1-2 pacientai
laukiamajame), 2 gydytojai, 2 asistentai - viso 5-6 Zzmonés

Darbuotojai privalo tikrintis sveikatg ir bati atestuoti teisés akty nustatyta tvarka .

Darbo metu darbuotojai privalo vilkéti darbo ribus- chalatus.

Klinikos patalpose privalomas pirmosios pagalbos medikamenty rinkinys.

Naudojant chemines medziagas, batina laikytis darby saugos ir higienos reikalavimy.

Darbuotojai ir lankytojai darbo ar lankymo vietg pasieks asmeniniu arba vieSuoju transportu.

Parkavimas:

Automobiliai parkuojami kieme ir parkavimo aiksteléje, esancioje prie pastato pietinéje puséje.

Zmoniy su negalia poreikiai:

Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms"
pagrindiniai jéjimo | klinikg laipteliai projektuojami, jrengiant pakopas ne aukstesnes kaip 120mm auks$cio, su
turéklais i§ abiejy pusiy, turékly apacioje jrengiant iSkvietimo skambutj. Jrengiami visi privalomi pavirSiy
Zenklinimai ir informaciniai Zenklai reikalavimus atitinkan€iame aukstyje.

Radiaciné sauga:

Numatyty rengeno aparaty poveikis aplinkai, apsaugomujy elementy storiy skaic¢iavimas atliekamas ir
suderinamas su Radiacinés saugos centru, pasirinkus konkretaus gaminojo rentgeny aparatus. Prie$
pradedant rentgeno aparaty eksploatacijg, batina parengti ir suderinti radiacinés saugos projektg bei gauti
licencijg radiologinei veiklai.

Projekto vadové D. Saveikiené
kv. atest. Nr.A474
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DSI-20-01-01-KRP-BD.PP.AR

LAPAS

LAPY | LAIDA

STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

5 priedas

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lenteléje ar kita

forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas

-Mato
vienetas

Esamas

Projektuojamas

Pastabos

I SKYRIUS SKLYPAS

nesuformuotas

IT SKYRIUS PASTATALI: unik. Nr. 2199-0004-4014

, (3 ir daugiau buty)

gyvenamasis namas

1. Pastato paskirties rodikliai

(suformuoti nekilnojamojo turto objektai). | vnt. 40%* licka esamas skaicius

2. Pastato bendrasis plotas.* m? 2746,90** 2748,64 *

3. Projektuojamy patalpy m? 55,26 ** 57,00%* +1,74m?-statinio
bendrasis plotas. * paskirties nejtakoja

4. Pastato tiiris.* m? nekei¢iamas

5. Auksty skaiCius.* vnt. S* 5 nekei¢iamas

6. Buty skaicius (gyvenamosios vnt. 39%* 39 nekeic¢iamas
paskirties patalpos)

7. Negyvenamosios paskirties vnt. 1** 1 lieka esamas skaicius

patalpos

8. Energinio naudingumo klasé - - nenustatoma

9. Pastato (patalpy) akustinio - - nenustatoma
komforto salygy klasé

10. Kiti papildomi pastato - - nenustatoma

rodikliai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir

kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras. Baigus statybg ir
atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

** Duomenys i§ VI registro centro.

Statinio projekto vadové Dalitité Saveikiené
kv. atest. Nr.A474, iSduotas 2015-08-28

Atest. Nr. Negyvenamosios paskirties patalpy- vaistinés
D. SAVEIKIENES _ Klaipédoje, Pietiné g. 3-1, prekybos paskirties
PROJEKTAVIMO |MONE pakeitimo j gydymo paskirties patalpas, kapitalinio
remonto projektas (projektiniai pasitlymai)
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