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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DANĖS G. TIES ATGIMIMO AIKŠTE, GULBIŲ G. TIES NR.2 IR 4, 

LIEPŲ G. TIES NR.7 IR SKERDYKLOS G. NR. 8, VYTAUTO G. TIES NR. 22, 20, 18, KLAIPĖDOJE 
STATYBOS PROJEKTAS 

DANĖS G. 
Esama padėtis 
Šiuo metu esami lietaus nuotėkų tinklai yra įrengti iki EŠ-163a. Esamame šulinyje EŠ-

163a numatyta atšaka tinklų pajungimui.  

Projektiniai sprendiniai 
Projektuojami nauji paviršinių nuotėkų tinklai D250 ir D200 skersmens iki esamo 

šulinio EŠ-163a atšakos („X“). 

Projektuojami paviršinių nuotėkų tinklai patenka į kultūros paveldo teritorijas: 

• Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) 

• Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077) 

Projektuojami savotiekiniai PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai. 

Šuliniai projektuojami apvalūs gelžbetoniniai, surenkami D1000 mm.  

Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuotekų surinkimo šulinėliais PP D425 su lietaus 

surinkimo grotelėmis (D400 klasės, pagal EN 124), kurie statomi žemiausiose gatvės vietose 

ir PVC nuotekų vamzdžiais, nuotekos nuvedamos į projektuojamą lietaus nuotekų kolektorių.  

Lietaus surinkimo grotelės projektuojamos laiptuotos, kai yra galimybė įrengti lietaus 

surinkimo šulinėlį ties gatvės bordiūru. Ten, kur esami inžineriniai tinklai trukdo 

projektuojamas šulinėlis važiuojamoje kelio dalyje, tikslinti vykdant statybos darbus. 

Projektuojamų lietaus tinklų apsaugos zona, kai tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, 

yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.  

Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų ilgiai: 

• paviršinių nuotekų tinklas DN250mm, PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai L=50,0m 

• paviršinių nuotekų tinklas DN200mm, PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai L=7,0m 
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GULBIŲ G. 
Esama padėtis 
Šiuo metu esamų lietaus nuotėkų surinkimo šulinėlių projektuojamo atkaproje nėra. 

Projektiniai sprendiniai 
Projektuojami nauji paviršinių nuotėkų tinklai D250 skersmens iki esamo šulinio EŠ-

24a. 

Projektuojami paviršinių nuotėkų tinklai patenka į kultūros paveldo teritoriją - vizualinės 

apsaugos pozonis, Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22012) 

Projektuojami savotiekiniai PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai. 

Šuliniai projektuojami apvalūs gelžbetoniniai, surenkami D1000 mm su skylėtais 

dangčiais (D400 klasės) ir sėsdinama dalimi.  

Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuotekų surinkimo lataku (D400 klasės, pagal 

EN 124), kuris statomi žemiausioje gatvės vietoje ir PVC nuotekų vamzdžiais, nuotekos 

nuvedamos į projektuojamą lietaus nuotekų kolektorių.  

Projektuojamų lietaus tinklų apsaugos zona, kai tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, 

yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.  

Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų ilgiai: 

• paviršinių nuotekų tinklas DN250mm, PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai L=59,0m 

 
LIEPŲ G. 
Esama padėtis 
Šiuo metu esami lietaus nuotėkų tinklai D150 pajungti į esamus drenažo tinklus. 

Projektiniai sprendiniai 
Projektuojami nauji paviršinių nuotėkų tinklai D200 iki esamų lietaus tinklų Skerdyklos 

gatvėje (EŠ-91). 

Projektuojami slėginiai nuotėkų vamzdžiai PE100 PN10. Darbai vykdomi betranšėjiniu 

būdu. 

Šuliniai projektuojami apvalūs gelžbetoniniai, surenkami D1000 mm. Esamas šulinys 

EŠ-45 demontuojamas. 

Projektuojamų lietaus tinklų apsaugos zona, kai tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, 

yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.  

Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų ilgiai: 

• paviršinių nuotekų tinklas DN200mm, PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai L=23,0m 
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VYTAUTO G. 
Esama padėtis 
Šiuo metu esamų lietaus nuotėkų surinkimo šulinėlių projektuojamo atkaproje nėra. 

Projektiniai sprendiniai 
Projektuojami nauji paviršinių nuotėkų tinklai D250 ir D200 skersmens iki esamo 

šulinio EŠ-125a. 

Projektuojami paviršinių nuotėkų tinklai patenka į kultūros paveldo teritorijas: 

• Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) 

• Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (kodas 27077) 

Projektuojami savotiekiniai PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai. 

Šuliniai projektuojami apvalūs gelžbetoniniai, surenkami D1000 mm ir PP D600. 

Lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuotekų surinkimo lataku (D400 klasės, pagal 

EN 124) ir PP D425 lietaus surinkimo šulinėliais, kurie statomi žemiausiose vietose ir PVC 

nuotekų vamzdžiais, nuotekos nuvedamos į projektuojamą lietaus nuotekų kolektorių.  

Projektuojamų lietaus tinklų apsaugos zona, kai tinklai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, 

yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.  

Projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų ilgiai: 

• paviršinių nuotekų tinklas DN250mm, PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai L=71,0m 

• paviršinių nuotekų tinklas DN200mm, PVC, N klasės nuotėkų vamzdžiai L=20,0m 
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SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
DANĖS G. M1:500

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
3. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdant statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu

vamzdžiu.
4. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo
šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis

L1-X

LŠ-X
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Vamzdžio
 dugno altitudė

Šulinio dugno/
latako dugno altitudė

Esama žemės
paviršiaus altitudė

Projektuojama žemės
 paviršiaus altitudė

Vamzdžių žymėjimas
 izoliacijos tipas

Pagrindas

Nuolydis %

Vamzdžio skersmuo

Šulinio aukštis,
skersmuo

Šulinių nr.
charakteringi taškai

Vamzdžio
 dugno altitudė

Šulinio dugno/
latako dugno altitudė

Esama žemės
paviršiaus altitudė

Projektuojama žemės
 paviršiaus altitudė

Vamzdžių žymėjimas
 izoliacijos tipas

Pagrindas

Nuolydis %

Vamzdžio skersmuo

Šulinio aukštis,
skersmuo

Šulinių nr.
charakteringi taškai
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1. Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti statybos metu.
2. Esant didesniam kaip 0.3m kritimui, tarp atitekančio vamzdžio ir

šulinio latako viršaus, įrengiami kritimo stovai šuliniuose.
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Paviršinių nuotėkų latakas,
D400 klasė, L-8,0m

Ė

PASTABOS:

1. L1-1, L1-2, L1-3 šulinių dangčiai priimti sklylėti, paviršinių nuotėkų įtekėjimui. Šuliniai su sėsdinama dalimi.
2. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
3. Vykdant statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekio

vamzdžio.
5. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo
šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis

L1-X

LŠ-X

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
GULBIŲ G. M1:500
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Vamzdžio
 dugno altitudė

Šulinio dugno/
latako dugno altitudė

Esama žemės
paviršiaus altitudė

Projektuojama žemės
 paviršiaus altitudė

Vamzdžių žymėjimas
 izoliacijos tipas

Pagrindas

Nuolydis %

Vamzdžio skersmuo

Šulinio aukštis,
skersmuo

Šulinių nr.
charakteringi taškai

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
· SAVOTIEKINIAI PVC NUOTĖKŲ VAMZDŽIAI, N KLASĖS,

PAGRINDAS
SUTANKINTO SMĖLIO PASLUOKSNIS 10CM

Paviršinių
nuotėkų
grotelės

-

Kritimo
stovas
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PASTABOS:

1. Statybos metu tikslinti esamų drenažo nuotėkų ir lietaus nuotėkų tinklų gylius pajungiamus į projektuojamą šulinį L1-1.
2. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
3. Vykdant statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
4. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais,esant mažesniam nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų,kabelius apgaubti

specialiais apsauginiais gaubtais..
5. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

Projektuojamas naujas šulinys,
EŠ-46 demontuojamas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo
šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis

L1-X

LŠ-X

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
LIEPŲ G. M1:500
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Vamzdžio
 dugno altitudė

Šulinio dugno/
latako dugno altitudė

Esama žemės
paviršiaus altitudė

Projektuojama žemės
 paviršiaus altitudė

Vamzdžių žymėjimas
 izoliacijos tipas

Pagrindas

Nuolydis %

Vamzdžio skersmuo

Šulinio aukštis,
skersmuo

Šulinių nr.
charakteringi taškai

PASTABOS:
1. Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti

statybos metu.
2. Esant didesniam kaip 0.3m kritimui, tarp

atitekančio vamzdžio ir šulinio latako
viršaus, įrengiami kritimo stovai šuliniuose.

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
· SLĖGINIAI NUOTĖKŲ VAMZDŽIAI,  PE100 PN10

PAGRINDAS
BETRANŠĖJINIU BŪDU

Pajungiami
esami tinklai
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Latakas Monoblock
RD 200 L-25.0m

SUDERINTA TOPD INFORMACINĖJE SISTEMOJE

PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NR.21:21:639

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž.komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdant statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekiu išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekio

vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais,esant mažesniam nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų,kabelius apgaubti

specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdant statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu

vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypo riba

Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo
šulinys

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis

L1-X

LŠ-X

Projektuojamas naujas šulinys,
EŠ-125a demontuojamas

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS TINKLAIS
VYTAUTO G. M1:500
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Vamzdžių žymėjimas
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Pagrindas
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Šulinio aukštis,
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Šulinių nr.
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Vamzdžio
 dugno altitudė

Šulinio dugno/
latako dugno altitudė

Esama žemės
paviršiaus altitudė

Projektuojama žemės
 paviršiaus altitudė

Vamzdžių žymėjimas
 izoliacijos tipas

Pagrindas

Nuolydis %

Vamzdžio skersmuo

Šulinio aukštis,
skersmuo

Šulinių nr.
charakteringi taškai

Vamzdžio
 dugno altitudė

Šulinio dugno/
latako dugno altitudė

Esama žemės
paviršiaus altitudė

Projektuojama žemės
 paviršiaus altitudė

Vamzdžių žymėjimas
 izoliacijos tipas

Pagrindas

Nuolydis %

Vamzdžio skersmuo

Šulinio aukštis,
skersmuo

Šulinių nr.
charakteringi taškai

Paviršinių
nuotėkų
grotelės

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
· SAVOTIEKINIAI PVC NUOTĖKŲ VAMZDŽIAI, N KLASĖS,

PAGRINDAS
SUTANKINTO SMĖLIO PASLUOKSNIS 10CM

Sėsdinama
dalis

Sėsdinama
dalis

Sėsdinama
dalis
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