
KLAIPED O S r-, Op sn; I-,,IS-U^InZELIS,,DU GAIDELIAI,,
Savivaldybes biudZetine istaiga. Laukininkq g. 56, LT-95001 Klaiped4 tel./ faks. (8 46) 32 3515, (8 46) 32 0332,

el.p. dviejugaideliu@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenrl registre, kodas 190419643

Klaipedos m. savivaldybes administracij os
Miesto tvarkymo skyriui 2021-10-27 Nr. (2.4.E)-ESI- I 1

PARAISKA DEL MEDZIU KIRTIMTO

Pra5ome padeti istaigai atlikti medZiq kirtimo darbus darbus.
2021-10-13 buvo atliktas nuotekq sistemos patikrinimas. Patikrinimo metu nustat5rta,

kad istaigos teritorijoje pavirSiniq (lietaus) nuotekq tinklai sugadinti teritorijoje augandiq medZiq
Saknq. Norint uZtikrinti sklandq pavir5iniq (lietaus) nuotekq Salinim4 nuo teritorijos ir pastatq,
reikalinga pa5alinti medZius ir rekonstnroti sugadintus tinklus.

Lyjant lietui, ant Saligatviq ir rtsyje kaupiasi vanduo. Del Sios prieZasties pelija sienos
grupese, koridoriuose. Del nuotekq sistemos uZsikim5imo medZiq Saknimis kyla vanduo
tualetuose.

PRIDEDAMA:
1. Statinio apZiuros akto kopijaNr.6 (3 lapai)
2. Priedas prie kasmetines statinio apZitros akto Nr. 6 2021-05-ll (l2lapai)
3. Nuotekq sistemos patikrinimo aktas202l-10-13 (1 lapas)
4. Priedas prie nuotekq sistemos patikrinimo akto 2021-10-13 (1 lapas)
5. MedZiq Saknq sugadintq pavir5iniq nuotekq tinkq schema (1 lapas)
6. AB ,,Klaipedos vanduo" ataskaita apie tinklo tarpo bUklg (5 lapai)
7. UAB ,,Skaidrola" darbq atlikimo apraSas (1 lapas)

Direktore



STATINIO APZIUROS AKTAS NR. 6

2021m, geguZes men. l l d.

Klaipeda

ISTAIGOS PAVADIIITMAS: Klaipedos

STATINIO ADRESAS: Laukininkr+ g. 516. Klaipeda

srATIMo PASKIRTIS: mokslo paskinries pastatas (STR 1.01.03:2017)

IINIKALUS NR.: 501 114802

APZIURA ATLIKO: Komisijos vadovtrs: Statiniq technines prieZi[ros inZinierius Rolandas
Pocius, kvalifikacijos atestato Nr. 24372.

Komisiios nariai: UAB ,,Saugos projektai" vyr. inZinierius saulius Rulys.
Klaipedos lop5elio-darZelio,,Du gaideliai" direktoriaus
pavaduotoja [kio ir bendriesiems reikalams Taisiia
Rondareva.

APZIUROS TIKSLAS: nustatyti atsiradr

Rekomenduojami darbai
defektams pa5alinti

Eil.
Nr.

Pamatai,
Saligatviai,
aik5teles

Nuogrinda irengta i5 betoniniq plyteliq
30x30, kuri ,yra nusedusi arba
netinkamo nuolydZio ko pasekoje
vanduo nenubega nuo pamatq.

Aplink statini esandios Saligatvio
betonines plytelles daugelyje vietq
susidevejg, borteliai, iSsikraipg.
Saligawio ir aik5teliq pagrindas
iSkilnotas.

Pietineje puseje resant didesniam lietui
patvinsta teritorija. Vanduo kaupiasi
Salia pamatq ir patenka i rlsio patalpas.

Perkloti arba irengti
Saligatvius naujai.

Perkloti Saligatvius, bortelius
naujai, kad nekeltq pavojaus
vaikams.

[rengti lietaus surinkimo tinklus.

Statinio
konstrukcijos,

iniinerinds
sistemos

Pasteb0ti defektai, deformacijos,
gredimai

Lapas I iS 3



Pasteb€ti defektai, deformacij os'

gedimai
i Eil.

Nr.

Statinio
konstrukcijos,

iniinerin6s
sistemos

Fasadas

Stogas

Daugelyje vietq nuo pastato fasado

at3okusios apdailines plyteles. Tose
vietose vanduo isigeria po kitomis
plytelemis, ko pasekoje Ziemos metu
vanduo plesdarnasis atSokdina vis
daugiau plyteliq.

Pastato fasade stebimi vertikalos ir
horizontal[s itrukimai, i juos isigeria
vanduo, kuris Ziemos metu Saldamas ir
plesdamasis didina ftr[kimus.

Ant stogo sienos iSmDrytos
keramikiniq lplytq kurios
susidevejusios.

(13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 20,21,22,
23 oa .

Esminiq defeldq ir deformacijq

Daugelyje vidlaus patalpq sienq
nuglaistytos, i5klijuotos tapetais bei
perdaZytos, stebimi nedideli vertikalos
ir horizontaliis itr[kimai.

fejimuose i riisio patalpas sienos, lubos
paZeistos dregmds.

1.3
Pagrindiniq laqgr+ ir dury
defonnacij q neprastebeta.

Rekomenduojami darbai
defektams pa5alinti

PaSalinti at5okusias 
' 
plyteles ir

nudazyti fasadiniais daZais, ar

hermetizuoti pavirSiq, kad nesigertq
vanduo.

Hermetizuoti itrukimus, uZtaisyti
ply5ius cementiniu miSiniu. Stebeti

ar itnlkimai nedideja.

Atstatyti mriro plytas naujomis.

Nugeneti Sakas arba nupjauti medi.

UZtaisyti esandius itrtikimus
naudojant armavimo juostele-

perglaistyti ir perdaZyti.

2.

IS

yta

4.

Vidaus
patalpos

6.

Nuvalyti
apsaugini

atSokusius
sluoksni.

daZus,

lrengti

34,

hidroizoliacija bei atlikti patalpq
apdaila. Rekomenduojama Siltinti
statinio sienas, kad nesiskverbtq
Saltis bei dregme.

Stogo danga, prarapeto apskardinimai
pakeisti naujai. Esminiq defekq ir
deformacijq nepastebeta.

Salia statinio auga medZiai nuo kuriq
krentantys lapai gali uZki5ti ilajas.

Langai ir durys

defektq ir

Lapas 2 iS 3



8il.
Nr.

Statinio
konstrukcijos,

iniinerinds
sistemos

Pasteb0ti defe'ktai, deformacijos'
gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams paSalinti

I 2 3 4

Daugelyje vietq apsauginiai tur€klai
deformuoti arba "iq nera. Laiptq pakoptl

Atstatyti tureklus, irengti lai
pakopas naujai.

7. Laiptai
betonas iStrupejgs, pakopos stipriai
nusedusios, pakr5ipus ios.

27.29.29, Jr[ pav.

Pietiniame korpuLse nuotekq vamzdynai
pakeisti naujais.

Likusioje dalyjer vamzdynai avarines
bflkles. Daugelyj,e vietq stebimi vandens
pratekejimai, varnzdyna| ventiliai
stipriai surtidijg, daugeli kartq
remontuoti.

Pakeisti vamzdvnus

kuriu Sakos Nupjauti medi.

pttl

atnauJlntt
kabelius,

8.
InZinerines
sistemos

Salia statinio auga medZiai
nuolatos uZkem5a Sulinius.

39,40,4t,4
Elektros instaliac;ii a sena.

KOMISIJOS VADOVAS:

Statiniq technines prieZiuros iniinierius

KOMISIJOS NARIAI:

UAB,,Saugos projektai"
Vyr. inZinierius

Klaipedos lop5elis-darZelis,,Du gaideliai"
Direktoriaus pavaduotoja ukio ir bendriesie

reikalams

Rekomenduojama
elektros instaliacijos

Rolandas Pocius

Saulius Rulys

Taisija Rondareva

Lapas 3 i5 3



AKTAS

Klaipeda
2021-r0-t3

Patikrinimo metu nustatyta, kad Klaipedoje Laukininkrl g. 56 lop5elyje - darl,elyje "Du
gaideliai", pavir5iniq (lietaus) nuotekq tinklai sugadinti teritorijoje augandiq medZiq Saknq. Norint
uZtikrinti sklandq pavir5iniq (lietaus) nuotekq Salinim4 nuo teritorijos ir pastatq, reikalinga pa5alinti

medZius ir rekonstruoti susadintus tinklus.

Nuotekq tinklq tarnybos vyresnysi s inZiniertus Nerijus Eidimtas
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AKCINE BET,{DR}VE,, KLAIPEDO,S VANDUO,,
N uotekry tinkl ry tarny ba, TV v amadyn ry diagno stika
Ryfiininkry g. 11, Situtas pl. 49 (S 46) :?9 70 12
LT91116 Klaipida
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 6;1 79, El. p. ofisas(dlsnduo.lt

Ataskaita apie tinklo tarpo buklq
Tinklo tarpas Vir5utinis Sulinys 203 Patikr. nr. 86

86,164 203,Laukininkq g. 56,1 Apatinis Sulinys 164 Patikr. data 2021.09.21

Tikr. kryptis Patikra pagal srovg

Vaizdajuoste BO Vieta Klaip6da, Laukininkq g. 56

lraSo pradZia 00:00:00 Rajonas
lraSo pabaiga 00:08:15 Gatve
Patikr.prieZastis Skirtakanalizacijossistem< Savininkas
Tikrinimo budas TV sistema Operatorius S.Kereke5

Kanalo numeris Dalyviai AB"Klaipedos vanduo"

Sta$pos metai Pad. gatviu sist. Parkas, sodai

Profilio forma Apskritas skerspjiivis Nutek. sistema Lietaus nuotekos

Profilio auk5tis 200 mm MedZiaga Keramika

Prof. plotis (DN) Vidaus apsauga
VamzdZio ilgis Pastaba
Tinklo tarpo ilgis 41,00 m

Patikr. ilgis 16,50 m

Nuotr. Vaizdo ir. Atst./m G Bukle C Apraiymas

00:00:00 0,50 HA Tinklo tarpo prad2ia; 203

24'l 00:07:14 13,60 BR-- TrEkes vamzdis: Kl: 4

242 00:07:31 13,80 BR-. TnUkgs vamzdis; Kl: 5

243 00:08:13 16,50 HP-- KliEtis nutekejimui, prasiskverbd Saknys, skerspjiivio sumaZejimas =
9li%: Kl: 5

00:08:15 16,50 AB T,yrimai baigiami



AKCINE BENDROVE "KLAIPEDOS VAND(IO"
Nuotekry tinklry turynyba, TV vamzdynry diagnostika
Ryfiininkry g. 11, Silnes pt. 49 (S 46) .Jg 70 t2
LT91116 Klaipidu

Tinklo tarpas
86,164 203,Laukininkq g. 56,1
UZsakymo nr.

Tinklo t,arpo grafikas
Vir5utinis Sulinys 203
Apatinis Sulinys 164
Tikr. kryptis Patikra pagal srovg

Patikr. nr. 86

Patikr.data 2021.09.21

Vaizdajuoste
Profilio forma
Aukitis
Plotis (DN)

Vamzdiio ilgis
Tinklo tarpo ilgis
Patikr. ilgis

Mastelis 1/ 310

86

Apskritas skerspjUvis

200 mm

41,00 m

16,50 m

Kanalo numeris
Vieta
Gatve
Operatorius
Nutek. sistema
MedZiaga

Vidaus aFrsauga

Klaipeda, Laukininkq g. 56

S.Kereke5

Lietaus nuotekos

Keramika

Pavaizduota pagal tikrinimo krypti Grafiko psl. 'l

Nuolr. Vaizdo ir.

00:00:00

00:07:14
00:07:31
00:08:13

00:08:15

Atsl./m ApraSymas

Tinklo larpo pradZia; 203

Trukes vamzdis: Cl.: 4
Trukes vamzdis; Cl.: 5
KliUlis nutekdjimui, prasislwerbE Saknys, skerspjrJvio
sumazejimas = 95%; Cl.:5
Tyrimai baigiami

241
242
243

ft- o.Eo (4o.so)

tl

tl

tl

tl
I l--=\-- 13.60 ( 27.40)
ll \13.80 (27.20\

16.50 ( 24.50)

164



AKCINE BENDR0VE,,KLAIPEDq,S VANDUD.,
Nuotekry tinklry tarnybu, TV vamzdynry diagnostiku
Ryfiininkry g. 11, Silaas pl. 49 (S 46) .j9 70 12
LT91116 Klaipida
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 6;1 79, El. p. ofisas@standuo.lt

Tinklo tarpas
86,164 203,Laukininkq g. 56,1
Tikr. kryptis Patikra pagal srovg

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita
Vir5utinis Sulinys 203
Apatinis Sulinys 164
Nuoteku sistema Lietaus nuotekos

Patikr. nr. 86

Patikr.data 2021.09.21

Tnikgs vamzdis

Nuotrauka 241

Vaizdo iraSas 00:07:14
Atstumas /m 13,60

Bukle BR--
PaZeidimu kl. 4

Vaizdaiuoste: 86

Tr0kqs vamzdis

Nuotrauka 242

Vaizdo iraSas 00:07:31

Atstumas /m 13.80

Bukle BR--
PaZeidimu kl. 5

Vaizdaiuoste: 86



AKCINE BENDROVE " KLAIPEDOS VANDUO "
Naotekry tinklry tarnyba, TV vumzdynry diagnostika
Ryfiininkry g. 11, Silutes pt. 49 (S 46) 39 70 12
LT91116 Klaipida
Tel. (8 46) 46 61 71, Faks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas@yandao.lt

Tinklo tarpo vaizdo ataskaita
Tinklo tarpas Vir5utinis Sulinys 203
86,164 2O3,Laukininkq g. 56,L Apatinis Sulinys 164
Tikr. kryptis Patikra pagal srovg Nuoteku sistema Lietaus nuotekos

Patikr. nr. 86

Patikr. data 2021 .09.21

Kli0tis nutekejimui, prasiskverbe Saknys,
skerspj0vio sumaZdjimas = 95 o/o

Nuotrauka 243

Vaizdo iraSas 00:08:13
Atstumas /m 16.50

Bukle
PaZeidimu kl.

Vaizdajuoste: 86

HP--
5



AKCINE BENDROVE "KLAIPEDOS VAND(IO"
Nuotekry tinklry tarnyba, TV vumzdynry diagnostiku
Ryiininkry g. 11, Silutos pl. 49 (8 46) 39 70 12
LT91116 Klaipdda
Tel. (8 46) 46 61 71, Fsks. (8 46) 46 61 79, El. p. ofisas(Dyandao.lt

NuolydZio grafikas

Vi15utinis Sulinp
Apatinis Sulinys

Tikr. kryptis
Nuoteku sistema

Patikra pagal srovg
R

Tinklo tarpas
86,164 2O3,Laukininkq g. 56,1

203
164

Patikr. ilgis
Tinklo tarpo ilgis

16,50 m
41,00 m

Patikr. nr. 86

Patikr.data 2021.O9.21

l4 15 Atst. [m]

0.25

0.20

0_1 5

0_1

0.05

0.00

-0.1 0

0 I 2 3 4 5 6 7 I g 10 11 12 13 14 15 Atst.[m]

Sulinys 203 Sufinys 164
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