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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Paviršinių nuotekų tinklas

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Naikinamas tinklas ir išleistuvas

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Valytinas paviršinių nuotekų tinklas

Esamas oro linijos elektros kabelis

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Projektuojama žolės danga

Esama šiluminė trasa

Formuojamas šlaitas
4,30 Projektuojama horizontalė

Upės pakrantės apsaugos zoną 10 m nuo upės kranto

Projektuojama skaldos danga

Naikinamas medis
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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34249 PV Andrius Nakvosas

31442 PDV Andrius Nakvosas

Proj. Daniel Tomaševski

AB "Klaipėdos vanduo"

Paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos Jūrininkų pr.,
Klaipėdos m. statybos projektas
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L1, L2 - Paviršinių nuotekų, paviršinių valytinas tinklas
Projektuojamų paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir PNVĮ planas
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
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